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Responsabile Unico di Procedimento e Dirigente del Settore

Arch. Rosalba Stura

Progettista opere architettoniche

Progettista opere strutturali

Ing. Gianfranco Giovagnetti

Arch. Emanuela Lavezzo [

Progettista opere impiantistiche

Progettista della sicurezza - Collaboratore alle opere strutturali

Ing. Alfonso Fama

Ing. Flavio Aquilano

Supporto al R.U.P. per le opere strutturali

Collaboratore progetto opere architettoniche e strutturali

Ing. Elena Grillone
Geom. Bartolo Saullo

Collaboratore progetto opere architettoniche e sicurezza

Collaboratore progetto opere architettoniche

Geom. Fabrizio Passantino N A (O A
Arch. Michelina Pirrone

Collaboratori progetto opere impiantistiche

P.l. Francesco Ferrari

P.l. Maurizio Genovese

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

SCALA

1:50 PIANTA PIANO TERRA m ._ m
SCALA PLOT Solai copertura piano Interrato

1:5 armatura travetti e travi
REV MODIFICHE DATA

DISEGNATORE 7 7

Seconda Revisione 05/11/2010

Ing. Gianfranco GIOVAGNETTI

VIA' SAN DOMENICO

C.SO VALDOCCO

VIA DEI' QUARTIERI
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Solai da 1 a 6 a blocchi 1n laterizio e mm:o_: - o 555 daN)
_ eso proprio solaio aN/mq
soletta sovrastante spessore 18+4 =22 cm. Carico permanente 200 daN/mgq
* = travetto doppio Carico accidentale 300 daN/mq
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Nella caldana superiore di tutti 1 solai posare una rete elettrosaldata di ripartizione @6 maglia 20x20 cm
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VIA DEL CARMINE

* PIANTA NON IN SCALA

MATERIALI DA UTILIZZARE PER TRAVI E SOLAI
Calcestruzzo classe di resistenza minima C25 / 30

Consistenza S4 per travi e solai

Granulometria inerti : sabbia da 0 a 3 mm / ghiaia da 0 a 16 mm.

Acciaio B450 C

Riverificare sempre le dimensioni

1n cantiere con la D.L.

SOLAIO 1 IN TUTTO N° 5 TRAVETTI

1910 L=270
10 _ 260 Lato trave
T2
10 _ 1810 L=270
260

SOLAIO 2 IN TUTTO N° 2 TRAVETTI

SOLAIO 4 IN TUTTO N° 6 TRAVETTI

1814 L= 145 1614 L= 145
10120 \P 15,357 10
138 L=429
0 _ 409 [ 10 Lato trave
10 | 1016 L=429 110 Cordolo

409

Lunghezza 373 cm

108 L=175 198 L=300
10 _ 165 Lato trave 300 Lato trave
T2 T2
10 _ 108 L=175 198 L=300
165 300

SOLAIO 3 IN TUTTO N° 3 TRAVETTI
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Sezione B-B

scala 1:50

ripartitori @8/20 cm L= 142

SOLAIO 4 IN TUTTO N° 6 TRAVETTI SOLAIO 5 IN TUTTO N° 3 TRAVETTI
1314 L=175 1814 L= 175 1614 1L=125 1314 L=220
10[ 150 \I> 3/ T50 ]10 10 [ 100 \I° 15,50 70 \15
108 L=478 108 L= 435
10 _ 458 [ 10 Lato trave 10 _ 425 Lato trave
10 | 1018 L=478 |10 Cordolo 10 | 1816 L=435 T4
458 425
Lunghezza 422 cm Lunghezza 340 - 329 - 319 cm

SOLAIO 6 IN TUTTO N° 3 TRAVETTI

1012 L=125 1012 1L=125
10 [~ 100 \I2 15/ T00 10
198 L=375
10 _ 355 | 10 Lato trave
10 | 1014 L=375 110 T4

355

Lunghezza 309 - 315 - 305 cm
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