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curato dall'impresa dipendendo dalla marca di sistema che si andrd ad istallare.
Gli ugelli di erogazione aventi diametri opportunamente dimensionati, saranno distanziati
in non piu di 3,50 metri, con distanza dalle pareti non pit di 1,75 metri, in ambiente

di altezza compresa tra 3 e Smetri.
La distanza tra due erogatori consecutivi non deve essere maggiore di:

— 3,5 m se gli erogatori hanno una disposizione regolare;

— 1,75 m dalle pareti.
L'agente estinguente (acqua nebulizzata alta pressione), deve essere opportunamente
diffuso, nei locali protetti, a mezzo di una idonea rete di tubazioni in accigio INOX
AISI 316 certificate per |'impiego con le pressioni previste dall'impianto e da appositi
ugelli erogatori anch’essi in acciagio AISI 316.

Nel locale i.13 esiste un impianto sprinkler che dovrd essere demolito con cautela ed
in modo da lasciare funzionante il resto dell’impianto dei locali della "Prefettura”.




