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Impianto Fan-Coil a 2 tubi
Riscaldamento
Temperatura mandata: 70°
Temperatura ritorno: 60°
Raffreddamento
Temperatura mandata: 7/°
Temperatura ritorno: 12°
Tubi per condensa PVC-PPR-PN10 @32
Impianto Radiatori
Riscaldamento
Temperatura mandata: 70°
Temperatura ritorno: 60°
Tubi Radiatori in multistrato @25mm fino al collettore
i tubi dal collettore ai radiatori dovranno essere in multistrato @16mm.
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