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DENOMINAZIONE QUADRI ELETTRICI

A R S —
SIGLA - ALIMENTATO TIPG _— : TIPO -
QUADRO DENOMINAZIONE DA QUADRG SIGLACAVO CAVO SEZIONE CAVO
QLC?2 quadro locale di culfo 2 1GC2 A pARETE H2 FG100M1 1(5G25)
l QLC3 quadro locale di culto 3 IGC3 A PARETE H3 FG100M1 1(5G25)
SIG " = T tadro locale di culto 4 16C4 TE
= DENOMINAZIONE ALIMENTATD PO |sicLAcavo SEZIONE CAVO QLC4 @ LA H4 Fetoom 115629
. QUADRO | j L DA - | nu ADRQ C TR i : Q scT quadro sezionamemto centrale | QuTC LIND G 1 FG100M
termica GENTRA 1 1(5G6}
dro servizi flfuminazione
, SIP quaatro sef . IGP1 wAD10 FG10M1 1(4x1x70
IGA1 o ;?Vtaeguétaoze 'g;af;eraliq L].;z‘enzg - CONTATORE TR ALNC A1 EG100M1 1(2x10) Q pubblica parcheggi Al AR 12 { )
ontatore "Alfoggio G QSPC quadro servizi ifiuminazione IGP2 JADIO 14 FG1OM1 1(451xT0
interrutiore generale utenza 5 pubblica plazza coperta AD AR {4x1x70)
~ "Alloggi i dro focall azioni pi
1GA2 derivata da cog;‘ftore "Alfoggio CONTATORE o ENTRA A2 FG100M1 1(2x10} QUAT quadro locali fp Zf;é)c;azmm piano IGU1 R £TE L1 FG100M1 1(5625)
interruttore generale utenza quadro locali 1 associazioni piano .
1GC1 derivata da contatore "Locale of | CONTATORE | ,eeTE B1 FG100M1 1(4x25) QUAZ — primo IGu2 A PARE L2 FG100M1 1(5G25)
cutto 1" quadro locali 1 associazioni piano 1
. interruttore generale utenza QUA3 primo IGus ia RE L3 Feloomt 15625
1GC2 derivata da contatore "Locale di | CONTATORE ARETE B2 FG100M1 1(4x25) quadro locall 1 associazioni piano STE
i AP QUA4 orio IGU4 o PARE L4 FG100M1 1(5G25)
interruttore generale utenza d domini TE
IGC3 derivata da confatore "Locale di | CONTATORE | oreTe B3 FG100M1 1(4x25) QUCA quadro condominiale scala A QGUC A PARE D3 FG100M1 1(5G25)
interrutforecggi :r’ ;:r!e . QUCB quadro condominiate scala B QGUC A pARETE D4 FG100M1 1(5G25)
IGC4 derivata da contatore "Locale di | CONTATORE p PARET B4 Fetoow s QUTC quadro piastra tecnica QGUC ADIO D5 FG10M1 1(4x1x120)
interruttore generale utenza I} condominiale p ARM NO7 G8-K PE xix +PE120
Icu1 derivata da contatore "Uffici 1" CONTATORE CENTR;\UN C1 EG100M1 1(4x25) i‘; _
; vadro b.in. ascensore scala A QUCA FG100|
U2 | i om oot e | CONTATORE | i | 2 | Fatooms | wanzs AL =>=>, El e
B ¢ QXA2 quadro b.m. ascensore scala B QUCB T F1 FG100M1 1(5G10)
IGU3 derivata dn contator Uit g+ |  CONTATORE cgnRALNO Cc3 FG100M1 1(4x25) QXA3 quadro b.m. ascensore scala C QuTe >l G4 FG100M1 1(5G10)
interruttore generale utenza o dro b trale termi -~ -
IGU4 derivata da contatore “Ufici 4 | CONTATORE GEWAL!N C4 FG100M1 1(4x25) QXCT guadro b.m. centrale termica QscT = ,><.: G7 FG100M1 1(5G6}
interruttore generale utenza QXE1 quadro b.m. torre evaporativa 1 QUCA - G5 FG100M1 1(5G10)
. " TE :
IGUC deri Vatagsnfyﬁ?é?é i Utenze CONTATORE 5 PARE D1 FG10M1 1(4x1x150) QXE2 quadro b.m. torre evaporativa 2 Quca :><: G6 FG100M1 1(5G10}
- S~ L7
interruttore generale e XRF vadro di rifasamento QuTtc ~g FG1oM1 1{4x1x95)+PE9S
IGP1 uminazions pubhiios parcheqqi | CONTATORE | pugeT 1 FG10M1 1(4x1x70) Q q (/x < \>i G2 NO7 Go.K pE| 1(4X1x95)
interrutiore generale _ S FG10M1
IGP2 iluminazione pubbiica piazza | CONTATORE |  L,ETE 13 FG1O0M1 1(4x1x70) QXUT quadro b.m. trattamento aria QuTc o< G3 |07 co.x p| 14x1x120j+PE120
coperta
quadro di distribuzione generale IO QYA1 quadro alloggio 1 IGA1 rRALN M1 FG100M1 1(3G10)
QGuc per utenze Condominiali iGuc ap ARMA D2 FG1OM1 | 1(4x1x150}+PE120 2 :
QYAZ quadro alloggio 2 IGA2 CENTRWNC M2 FG100M1 1(3G10}
QLC1 quadro focale di culfo 1 IGC1 A PARET E H1 FG100M1 1(5G25)
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PIANO INTERRATO

AREE DI INFLUENZA DEI QUADRI ELETTRICI

SCTLNE oxeT




AREE DI INFLUENZA DEI QUADRI ELETTRICI

PIANO TERRENO




AREE DI INFLUENZA DEI QUADRI ELETTRICI

PIANO AMMEZZATO

L OQRG rr




AREE DI INFLUENZA DEI QUADRI ELETTRICI

PIANO PRIMO




AREE DI INFLUENZA DEI QUADRI ELETTRICI

PIANO COPERTURA




SCHEMA DISTRIBUTIVO QUADRI ELETTRICI

UTENZ

QUCA
lcc = 2,09 kA

Sez. = 1(5G25)
L=120m
tipo FG100M1

QUCB
lcc = 2,84 kKA

Sez. = 1(5G25)
L=80m
tipo FG100M1

QSCT
lcc = 1,52 kKA

Sez. = 1(5G86)
L=35m
tipo FG100OM1

QUTC
lcc = 4,47 kKA

Sez. = 1(4x1X120)+PE120
L=145m
tipo FG10M1/NO7G9-K PE

QGUC
lcc= 8,71 kA

L=20m

IGUC
lcc = 9,86 kA

L=1m

NIALI

Sez. = 1(4x1X150)+PE120

tipo FG10M1/NO7G9-K PE

Sez. = 1(4x1X120)+PE120

tipo FG10M1/NO7G9-K PE

UTENZA CONDOMINIALE



SCHEMA DISTRIBUTIVO QUADRI ELETTRICI

QLCA
lcc = 2,38 KA

Sez. = 1(5G25)
L=100m
tipo FG100MH1

IGC1
lcc = 8,86 kA

Sez. = 1(6G25)
L=1m
tipo FG100M1

QLC2
lcc = 2,38 kA

Sez. = 1(5G25)
L=100m
tipo FG100M1

IGC2
lcc = 8,86 kA

Sez. = 1(4X25)+PE25
L=1m
tipo FG100M1/NO7 V-K PE

QLC3
lcc = 3,39 kA

Sez. = 1(5G25)
L=60m
tipo FG100MH1

IGC3
lcc = 8,86 kA

Sez. = 1(4X25)+PE25
L=1m
tipo FG7OR/NO7 V-K PE

UTENZA LUOGHI DI CULTO

lcc = 3,39 kA

QLC4

Sez. = 1(5G25)
L=60m
tipo FG100M1

lcc = 8,86 kA

IGC4

Sez. = 1(4X25)+PE25
L=1m
tipo FG100OM1/FMS PE




SCHEMA DISTRIBUTIVO QUADRI ELETTRICI

QUA1
lcc =2 kA

Sez. = 1(5G25)
L=125m
tipo FG100MH1

1GU1
lcc = 8,98 kA

Sez. = 1(4X25)+PE25
L=1m
tipo FG100M1/NO7G9-K PE

LOQ

QUA2
lcc=2kA

Sez. = 1(56G25)
L=125m
tipo FG100M1

1GU2
lcc = 8,98 kA

Sez. = 1(4X25)+PE25
L=1m
tipo FG100M1/NO7GS-K PE

Tivi 2

QUA3
lcc=2,67 kA

Sez. = 1(5G25)
L=85m
tipo FG100M1

IGU3
Icc = 8,98 kA

Sez. = 1(4X25)+PE25
L=1m
tipo FG100M1/NO7G9-K PE

LOQ

\T[VI 3

UTENZA UFFICI ASSOCIAZIONI

QUA4
lcc =2,67 kA

Sez. = 1(56G25)
L=85m
tipo FG100M1

1GU4
lcc = 8,98 kA

Sez. = 1(4X25)+PE25
L=1m
tipo FG100OM1/NO7G9-K PE

LOGQ TV 4




SCHEMA DISTRIBUTIVO QUADRI ELETTRICI

UTENZA ALLOGGI

QYA1 QYA2
lcc = 0,67 kA lcc = 0,63 kKA
Sez. = 1(3G10) Sez. = 1(3G10)
L=145m L=153m
tipo FG100M1 tipo FG100M1
IGA1 IGA2
lcc = 6,66 kA lcc = 6,66 kA
Sez. = 1(2X10)+PE10 Sez. = 1(2X10)+PE10
L=1m L=1m
tipo FG100OM1/N0O7G9-K PE tipo FG100M1/N07G9-K PE

ALLOGGIO 1




SCHEMA DISTRIBUTIVO QUADRI ELETTRICI

QSIP
Icc = 8,18 kKA

Sez. = 1(4x1X70)
L=156m
tipo FG10M1

IGP1
lcc = 9,7 kKA

Sez. = 1(4x1X150)
L=3m
tipo FG7R

ILLUMINAZI BLICA

ONE -PUB

ILLUM

QSPC
lcc= 8,18 KA

Sez. = 1(4x1X70)
L=15m
tipo FG10M1

IGP2
lcc=9,7 kKA

Sez. = 1(4x1X150)
L=3m
tipo FG7R

BLICA

UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA



SCHEMA QUADRI ELETTRICI




1 2 3 l 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 9,781 kA - 1d: 0,3 A
CONSEGNA ENTE )
DISTRIBUTORE
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o !
L _—T
Sigla: IGUC
Alimentazione: DA CONTATORE
lcc Max [KA]: 9,781
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 %
Caduta di Tensione [%]: 0,07 %
| Frequenza [Hz]: € +r 7= -
Tipo di Quadro: Involucro separato
Grado di protezione IP: 65 é MT101 Q6UC
Numero moduli: 144
Sigla utenza IGUC C0 IeuC C-1
o INTERUTTORE
Descrizione GENERALE
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 119 119
CORRENTE (lb) [A] 206 206
TENSIONE [V] 400 400
COSFI 0,9 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO
Curva N.C. -
Polarita Quadripolare Quadripolare
Taglia 400 -
Esecuzione SCATOLATO —
PROTEZIONE in Al 20 B
Im [A] 2.500 -
| differenziale [A] 03-A -
P.d.l. [KA] 35 -
BOBINA DI SGANCIO
RIARMO AUTOMATICO
AUSILIARI
Sigla - FG10M1/NO7G9-K PE
Lunghezza [m] - 20
LINEA POSA — 143/E 13_/30/0,8
Sezione [mmaq] 1(4x1X1501+PE120
Portata (1z) [A] — 319
TITOLO COMMITTENTE A i TORING FiLE U_|GUC 00001 FOG1LIO 1 SEG’IUE
IGUC = INTERRUTTORE GENERALE UTENZE CON DOMIN]ALI Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB. ‘CONTR' APFR.
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 001
1 I 2 l 3 | 6 I I 8




1 2 l 3 | 4 5 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 8,647 kA - 1d: 0,3 A ALFG2 >
||_Da Quadro: _i6uc ﬁ>——— ¢ & ® ® ®
A Partenza: IGUC C-1 L —
Schema di riferimento: 001
Alimentazione: QUADRIPOLARE
cavoe [mmql: 1(4x1X150)+PE120
Lunghezza linea [m}:
1| Sigla armonizzata: FG10M1/N07G9-K PE X X X X X X
Portata [A]: 399 | ‘\Q “ ‘\ ‘\ ‘\ ‘}Q ‘\Q
Tipologia linea: CAVO Q Q Q Q
? d B OB OB ] B
Id Id i Id
Vicy
OQO —
o ool —0¢
Sigla: QGUC
Alimentazione:
lcc Max [kA]: 8,647
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 f % % % /? /‘ /‘ % %
Caduta di Tensione [%]: 0,4
Frequenza [Hz]: s 11 """ 497 " " "—"—""""~"{r~-~" """y~ —"—"—/~"/" 7/ —-,,-- T e e e T
Il Tipo di Quadro: Involucro separato MT208 J ‘;— Y; J V (}
Grado di protezione IP: 55 Quca Qucs Qure Utenza QGUC C-5 Utenza QGUC C-6
Numero moduli: 168
||| Sigla utenza QGUC C0 QGUC C-1 QGUC C-2 Qeuc C3 QGUC C4 QGUC C-5 QGUC C6 QGuc -7 QGUC C-8
- INTERUTTORE QUCA - QUADRO QUCB - QUADRO QUTC - QUADRO LUCE LUCE LUCE SICUREZZA PRESE DI SERVIZIO PRESA DI SERVIZIO
Descrizione GENERALE SCALAA SCALAB CENTRALI TECNOLOGICHE LOCALI TECNICI LOCALI TECNICI LOCALE TECNICO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 119 5,31 6,69 86 0,51 05 0,01 5 25
CORRENTE (Ib) [A] 206 13 15 144 2454 2,406 0,048 12 6,014
TENSIONE V] 400 400 400 400 230 230 230 400 400
COSFI 08 09 09 08 09 09 09 09 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO NO NO NO NO sl NO NO
Curva N.C. N.C. C N.C. c - C c —
Polarita Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofage L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Quadripolare
] Taglia 250 160 50 400 10 - 10 40 -
Esecuzione SCATOLATO SCATOLATO MODULARE SCATOLATO MODULARE - MODULARE MODULARE —
PROTEZIONE In [A] 260 50 50 250 10 — 10 40 —
Im [A] 2,500 1.000 500 2.500 100 — 100 400 —
| differenziale [A] - 3-A REG. 05-A 30-AREG 0,03-A — — — -
P.d.l [kA] 35 16 10 50 10 - 6 10 -
BOBINA DI SGANCIO
MULTIMETRO DIGITALE
AUSILIARI CONTATT! AUSILIAR|
. Sigla — FG100M1 FG100M1 FG1OMI/NOTGO-K PE — NO7GOK NG7GS-K — FG100M
Lunghezza [m] — 120 80 145 —_ 8 4 - 3
LINEA POSA — 143/D 61_/30/0,8 143/8M61_/30/0,8 143/9U61_/30/0,8 - 115/2U__3/30/0,8 115/2U_3/30/0,8 - 143/2M_3A/30/0,8
Sezione [ramda] 1(5625) 1(5625) 1{4x1X120)+PE120 1{2x1X2 5HPE2,5 1(2x1X15) 1(5616)
Portata (Iz) [A] - 81 89 187 - 19 14 - 84
TITOLO COMMITTENTE P i TORING FILE U_QGUC_OOOO1 FOG1LIO | SEG3UE
QGUC - QUADRO GENERALE UTENZE CON DOMIN IALI Vice Direzione Generale Servizi Tecnici FLAB. ICONTR' APPR.
Settore Edifici Municipali BISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 002
1 | 2 I 3 | 4 5 6 I l 8




1 2 | 4 5 6 7 8
DALFG 1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 8,647 kA -1d: 0,3 A ALFG3 }
@& @ @ @ ® @—
4 @ @ —
&( &( &( &( ‘X &( &( &(
Q Q Q Q Q Q Q Q
Id ld Id o V] i
kWh
P A 4 Ve a A A A A
MT208 K; ’ ’ ’
Utenza QGUC C-10 Utenza QGUC C-11 Utenza QGUG C-12 Utenza QGUC C-13 Utenza QGUC C-15 Utenza QGUC C-16
Sigla utenza QGUC C-9 QGUC C-10 QGUC C-11 QGUC C-12 QGUC C-13 QGUC C-14 QGUC C-15 QGUC C-16 QGUC C-17
o PRESA D! SERVIZIO MOTORIZZAZIONE PORTONE | PRESE A SCOMPARSA CENTRALINA GESTIONE RACK TELEFONIA IMPIANTO RIVELAZIONE CENTRALE B ALIMENTATORE AL1 AUSILIARI E
Descrizione LOCALE CONTATOR! PASSO CARRAIO PIAZZA COPERTA LAMPADE SICUREZZA INCENDIO RIVELAZIONE INCENDIO ups
POTENZA CONTEMPORANEA [kWi] 25 2 10 0,05 05 03 02 0,1 0
CORRENTE (Ib) [A] 6,014 9,623 16 0,241 2,406 1,443 0,962 0,481 0
TENSIONE V] 400 230 400 230 230 230 230 230 230
COSFi 08 09 08 08 09 09 09 09 —
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Curva - c c c C C C C C
Polarita Quadripolare Monofase L2+N Quadripolare Monofase L3N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3N Monofase L3+N
Taglia - 16 63 10 10 10 10 10 10
Esecuzione - MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
PROTEZIONE In [A] — 16 63 10 10 10 10 10 10
Im [A] - 160 630 100 100 100 100 100 100
| differenziale [A] - 0,03-A 05-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A - - 0,03-A
P.d.l. [kA] — 10 10 10 10 10 6 8 10
CONTATORE ENERGIA
AUSILIARI
Sigla FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 — FG100M1 FG100M1 —
Lunghezza [m] 12 2% 85 1 8 — 3 3 -
LINEA POSA 143/2M_3A/30/0,8 143/A2_2/30/0,8 143/D 61_/30/0,8 143/1M__2/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 - 143/A2_2/30/0,8 143/A2_ 2/30/0,8 —
Sezione [mmq] 1(5616) 1{362,5) 1(5625) 1{362,5) 1(362,5) 1(3G2,5) 1(362,5)
Portata (Iz) [A] 84 20 81 20 29 - 20 20 -
TITOLO COMMITTENTE FILE FOGLIO I SEGUE
CITTA' di TORINO U_QGUC 00002] 2 3
QGUC - QUADRO GENERALE UTENZE CONDOMINIALI e Direzi i Teonici ELe. CONTR. APPR.
Vice Direzione Generale Servizi Tecnici
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 002
1 I 2 ! 4 5 A [ 7 | R




1 2 | 4 ] 5 6 8
DALFG 2 Dati barratura: 4001230V - 50Hz - lcc = 8,647 kA - 1d: 0,3 A .
@
'Y 'Y * . 'Y
q Q L Q Q Q
c = 0,5kvA| yp ! | |
) ) ~ 5 5 5
Id I /d
220/24V
[V]
A
A A e Ve
Utenza QGUC C-18 Utenza QGUC C-18 Utenza QGUC €-20 Utenza QGUC C-21
Sigla utenza QGUC C-18 QGUC C-19 C-AUX QGUC C-20 QeuC C-21 QGUC C-22
o AUSILIARI UPS PULSANTI UPS PER AUSILIARI PRESE LOCALE APPARATI DI DISPOSITIVO PROTEZIONE
Descrizione DI SGANCIO TELEFONIA VIDEOSORVEGLIANZA SOVRATENSIONI SPD
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 2 2 0
CORRENTE (lb) [A] 0 0 9,623 9,623 0
TENSIONE V] 230 230 24 230 230 400
COSFI - - — 09 09 -
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO ) Sl NO NO NO
Curva c C -~ c C C
Polarita Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L14N Quadripolare
Taglia 10 10 — 10 10 50
Esecuzione MODULARE MODULARE — MODULARE MODULARE MODULARE
PROTEZIONE In [A] 10 10 — 10 10 50
Im [A] 100 100 — 100 100 500
| differenziale [A] - - - 0,03-A 0,03-A 05-A
P.d.l [KA] 6 6 - 10 10 15
UPS 220V 500VA SCARICATORI
AUSILIARI
Sigla - — — FG100M1 FG100M1 —
Lunghezza [m] - - - 6 255 —
LINEA POSA - - — 143/2M 3A/30/0,8 143/2M_3A/30/0,8 -
Sezione [mmq] 1(3G2,5) 1(3G4)
Portata (1z) [A] - - — 24 2 -
TITOLO COMMITTENTE FILE FOGLIO ! SEGUE
CITTA' di TORINO = U—QGU% 029R003 l 3 - 8
QGUC - QUADRO GENERALE UTENZE CONDOMIN'AL' Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ' | ) | ‘
’ Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 002
1 l 2 l 4 5 8 l l ]




1 2 3 l 5 6 8
N Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 2,074 kA - Id: 0,3 A ALFG2 >
Da Quadro. QGUC _/ ’ ® @ $—
All partenza: QGUC C-1 L @ 2 L
Schema di riferimento: 002
Alimentazione: QUADRIPOLARE
cavo [mmgq]: 1(6G25)
Lunghezza linea [m]: 120
1| Sigia armonizzata: FG100M1 (@) ‘% &( &< &< &< &’
Portata [Al: 101 F= I‘\
— Qs Q Q Q Q Q Q
I Tipologia linea: CAVO
5 5 ) 5 ) 5
B Id Id Vi d
% [
Sigla: QUCA
Alimentazione: -
Icc Max [KA]: 2,074
|t Tens. Nomin. di impiego [VI: 400 % /é‘ /‘ /é‘ /?‘ /‘ /é‘ //’
¢ |.Caduta di Tensione [%]: 0,9
Frequenza [Hz]: s« - """"""""""¥—"¥~—"—"¥=-"=-—"-""""—""—"\|7¥9 " V"7 |V —— = = = —— = — = — — = — — — — — T
Tipo di Quadro: Involucro separato MT201 K; V Y}' v K}
| Grado di protezione IP: 43 Utenza QUCA C-3 Utenza QUCA C4 Utenza QUCA C-6 Utenza QUCA C-7 Utenza QUCA C-8
Numero moduli; 21
||l Sigla utenza QUCACO QUCA C-1 QUCAC-2 QUCAC-3 QUCA C4 QUCA C-5 QUCA C-8 QUCAC-7 QUCA C-8
o INTERRUTTORE DISPOSITIVO PROTEZIONE LUCE SCALE LUCE SCALE LUCE SICUREZZA LUCE LUCE LUCE SICUREZZA PRESE DI SERVIZIO
Descrizione GENERALE SOVRATENSIONI SPD LOCALI TECNICI LOCALI TECNICI
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 5,31 0 1,01 1 0,01 0,51 05 0,01 25
CORRENTE (Ib) [A] 13 0 4,859 4,811 0,048 2,454 2406 0,048 12
D TENSIONE V] 400 400 230 230 230 230 230 230 230
COSFI 049 - 09 09 09 09 08 09 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO NO NO sl NO NO sl NO
Curva C C — C c - C c
Polarita Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L3+N
| Taglia 100 50 10 - 10 10 - 10 16
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE — MODULARE MODULARE - MODULARE MODULARE
PROTEZIONE in [A] 100 50 10 — 10 10 - 10 16
Im [A] — 500 100 - 100 100 - 100 160
| differenziale [A] — 0,5-A 0,03-A - - 0,03-A - - 0,03-A
E P.d.l [KA] — 15 10 — 8 10 - 8 10
SCARICATOR RELE' PASSO PASSO
TEMPORIZZATORE
AUSILIARI KVVISATORE DI SPEGNIMENTO)
= Sigla - - - NO7GIK NOTGSK - NO7GS-K NOTGY-K NO7GO-K
Lunghezza [m] - - — 12 12 - 12 12 12
LINEA POSA - - - 1151U__1/300,8 15MU__1/3000,8 - 115/1U_1/30/0,8 115/1U__1/300,8 1151U_1/30/0,8
Sezione [mmq] 1(2x1X2,51HPE25 1(2x1X1,5) 1{2x1X2,5)+PE25 1(2x1X1,5) 1(2x1X4)+PE4
Portata (1z) [A] - — - 18 12 - 16 12 21
F TITOLO COMMITTENTE A TORING FILE U_QUCA 00001 FOG1LiO I SEGZUE
QUCA - QUADRO UTENZE CON DOM lNIALI SCALA A Vice Direzione Generale Servizi Tecnici FLAB. CONTR... APPR
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino
1 f 2 3 5 R f I Q




1 2 | 4 5 | 6 7 8
DALFG1 » Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,074 kA - 1d: 0,3 A
® @ ® ® & ®
& I RS Y Y & Y
Q \ Q \ (¢ Q Q Q Q
S T T 5 5 5 5
I o ] P ] i i
% % Ve 2
% VDRGTOFON A Py iy
MT201 K; ’ i)
Utenza QUCA C-9 Utenza QUCA C-13 Utenza QUCA C-14
Sigla utenza QUCAC9 QUCA C-10 QUCA C-11 QUCA C-12 QUCAC-13 QUCAC-14 QUCA C-15
Descrizi QXA1- ASCENSORE PREDISPOSIZIONE QUADRO | PREDISPOSIZIONE QUADRO VIDEOCITOFONO ANTENNATV LUCE VANO CORSA MOTORIZZAZIONE PALETTE
escrizione TORRE EVAPORATVA1 |  TORRE EVAPORATIVA 2 ASCENSORE FRANGISOLE COPERTURA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 35 0 0 0 02 02 1
CORRENTE (ib) [A] 5,613 0 0 0 0,962 0,962 480
TENSIONE V] 400 400 400 230 230 230 230
COSFI 09 - - - 09 09 -
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO NO NO NO NO Si
Curva c C c C c C C
Polarita Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
Taglia 16 16 16 10 10 10 10
PROTEZIONE Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
In [A] 16 16 16 10 10 10 10
Im [A] 160 160 160 100 100 100 100
| differenziale [A] 0,5-A 03-A 03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A
P.d.l [kA] 10 10 10 10 10 10 10
BOBINA DI SGANCIO BOBINA DI SGANCIO ALIMENTATORE CENTRALINA
AUSILIARI
Sigla FG100M! - - - FG100M1 FG100M1 -
Lunghezza [m] 6 - - - 35 2 -
LINEA POSA 143/A2_ 2130108 - - — 143/1M_2/3000,8 143/1M_2/30/0,8 -
Sezione [mmq] 1(5610) 1(3G2,5) 1(362,5)
Portata (1z) [A] 4 - - - 20 2 -
TITOLO . COMMITTENTE FILE FOGLIO 1 SEGUE
CITTA' di TORINO — U QUC@O%)FEJOZ | z 2
Q U CA - Q UAD RO UTENZE CON DO M l N IALI SCALA A Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ' ! ' I '
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 003
4 5 6 l 7 | 8




1 2 | 3 | 5 l 6 8
:: Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 2,817 kA - 1d: 0,03 A ALFG2 }
Da Quadro:  QGUC ® @ L 4 @
Partenza: QGUC C-2 @ L L 4 L 4
Schema di riferimento; 002
Alimentazione: QUADRIPOLARE
cavo [mmq]: 1(5G25)
Lunghezza linea [m]:
Sigla armonizzata: FG100M1 X X X X X X
Portata [Al: 93 F= '—\Cj ‘ “ ‘ ‘ “ ‘
Tipologia linea: CAVO Qs Q Q q 9 a Q
5 5 5 5 5 5
V] Id i Vil
% K. [
Sigla: QUCE
Alimentazione: —
Ilcc Max [KA]: 2,817
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 % /4‘ //’ /f‘ //' /4' ¢¢ /‘
Caduta di Tensione [%]: 0,78
Frequenza [Hz]: s _\ - F""F""""""""""">""=-"=-"—"-"—"{;t~~"——F—— - "\-"¥— " "V V- V- ==V V——fy-_—— = ———— — ] F
Tipo di Quadro: Involucro separato MT202 i; V ‘;‘ \V4 Y}
Grado di protezione IP: 43 Utenza QUCB C-3 Utenza QUCB C4 Utenza QUCB C-6 Utenza QUCB C-7 Utenza QUCB C-8
Numero moduli: 21
Sigla utenza QUCBC-0 QUCB CA QUCB G2 QUCB C-3 QUCB C4 QUCBC5 QUCBC6 QUCBC7 QUCB C§
o DISPOSITIVO PROTEZIONE LUCE SCALE LUCE SCALE LUCE SICUREZZA LUCE LUCE LUCE SICUREZZA PRESE DI SERVIZIO
Descrizione SOVRATENSIONI SPD LOCALI TECNICI LOCALI TECNICI
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 8,69 0 1,04 1 oM 051 05 0,01 25
CORRENTE (ib) (Al 15 0 4,859 481 0,48 2,454 2,406 0,048 12
TENSICNE A 400 400 230 230 230 230 230 230 230
COSFI 08 - 09 09 09 0.9 0,9 09 09
CIRCUITO A DOPPIC ISOLAMENTO NO NO NO NO St NO NO Si NO
Curva c c - C ¢ - c C
Polarita Quadripolare Quadripolare Monofase L14N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L3+N
Taglia 100 50 10 — 10 10 — 10 18
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE - MODULARE MODULARE — MODULARE MODULARE
PROTEZIONE In [A] 100 50 10 - 10 10 - 10 16
Im [Al - 500 100 - 100 100 — 100 160
| differenziale [A] — 05-A 0,03-A - - 0,03-A - - 0,03-A
P.d.l. [kA] - 15 10 — 6 10 - 8 10
SCARICATORI RELE' PASSO PASSO
TEMPORIZZATORE
AUSILIARI AVVISATORE DI SPEGNIMENTO
Sigla - - — NO7G9-K NOTG9-K - NO7GaK NO7GeK NO7G9K
Lunghezza [m] - — — 12 12 - 12 12 12
LINEA POSA - — — 115/1U__1/3010,8 11511U_1/3010,8 - 1151U__1/30/0,8 11511U_1/3010,8 1151U_1/30/0,8
Sezione [mmq] 1(2X1X2 51PE25 1(2x1X1,5) 1(x1X2,5)+PE2,5 1(2x1X1,5) 1(2x1X4)+PE4
Portata (I1z) [A] - - - 16 12 - 18 12 2
TITOLO COMMITTENTE o FiLE U QUCB 00001 FOG1LIO 1 SEGZUE
QUCB - QUADRO UTENZE CONDOMINIALI SCALA B Vie Diresone Generdle Servis ool |08 | [P
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 004
1 l 2 I 3 5 l 6 | | ]




1 2 | 5 6 8
DALFG1 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 2,817 kA - 1d: 0,03 A
’ ’ ° ’
&( &( & &(
Q Q Q Q
5 5 5 5
Vo] d Id Id
y / e #
é MT202 K; K;
Utenza QUCB C-9 Utenza QUCB C-10 Utenza QUCB C-12
Sigla utenza QUCB C-9 QUCB C10 QUCB C-11 QUCB C-12
o QXA1 - ASCENSORE LUCE VANO CORSA VIDEOCITOFONO MOTORIZZAZIONE DM2
Descrizione ASCENSORE DISSUASORE MOBILE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 45 0,2 0 04
CORRENTE (Ib) [A] 7,217 0,962 0 1,925
TENSIONE I\ 400 230 230 230
COSFI 09 038 — 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO NO NO
Curva C c c c
Polarita Quadripolare Monofage L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
Taglia 16 10 10 10
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
PROTEZIONE In [A] 16 10 10 10
Im [A] 160 100 100 100
| differenziale [A] 05-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A
P.dl [kA] 5 10 10 10
ALIMENTATORE
AUSILIARI
Sigla FG100M1 FG100M1 — FG100M1
Lunghezza [m] 6 25 - 45
LINEA POSA 143/A2_ 2/3010,8 143/1M_2/30/0,8 - 143/D 63_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(5610) 1(362,5) 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 4 20 - 27
TITOLO COMMITTENTE FILE FOGLIO I SEGUE
CITTA' di TORINO = U—QUC%—E)RQS 02 2 — 2
QUCB - QUAD RO UTENZE CON DOM I N IALI SCALA B Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ’ ) ’
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino
A ] i Q




1 2 | 3 | 4 5 6 8
Ir :: Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,466 kA - Id: 0,3 A ALFG2 }
Da Quadro: QGUC @ @ L ® &—
A Partenza: QGUC C-3 L 2 @ r-
Schema di riferimento; 002
Alimentazione: QUADRIPOLARE
cavo [mmq]: 1(4x1X120)+PE120
Lunghezza linea [m]: 145
—| sigla armonizzata: FG10M1/NO7G9-K PE X X X 7 X X X
Il Portata [al: 251 F= '—\(') ‘ “ ‘ a s ‘ . Q ‘
l Tipologia linea: CAVO Qs Q Q Q Q Q
] B THETHE B B
B o /d I d Vil
V/RST
7= i
| o= < +
Sigla: QUTC e
il Alimentazione: —
lcc Max [KA]: 4,466
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 f % % % /‘ ya /‘ /‘
C || . Caduta di Tensione [%]. 2,25
lF requenza [Hz]: s«  —F"F""""""""""""{\7;r " - -y - "7y -y ——— -
Tipo di Quadro: Involucro separato MT203 K}‘ Y;‘ Y; K;‘ V
Grado di protezione IP: 95 OXRF ascT xm Utenza QUTC €6 Utenza QUTC G7
ji_ Numero moduli: 168
1| Sigla utenza QUTCCO QUTC -1 QUTCC-2 QUTCC-3 QuUICC4 QUTC C5 QUTC C6 QuTC C7 QUTC C-8
» INTERRUTTORE DISPOSITIVO PROTEZIONE QXRF - QUADRO QSCT - SEZIONAMENTO QXUT - QUADRO ILLUMINAZIONE LUCE LOCALI LUCE SICUREZZA ILLUMINAZIONE
Descrizione GENERALE SOVRATENSIONI SPD RIFASAMENTO CENTRALE TERMICA TRATTAMENTO ARIA INTERRATO TECNICI SCALA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 86 0 65 361 150 0,61 08 0,01 041
CORRENTE (Ib) [A] 144 0 105 7,748 241 2,935 2,887 0,048 1,073
D|LTENSIONE Y 400 400 400 400 400 230 230 230 230
COSFI 09 — 09 09 09 09 098 08 0.9
CIRCUITOC A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO NO NO NO NO NO Si NO
Curva C N.C. C N.C. ¢ - C c
Polarita Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
- Taglia 250 50 250 32 250 10 - 10 10
Esecuzione SCATOLATO MODULARE SCATOLATO MODULARE SCATOLATO MODULARE - MODULARE MODULARE
PROTEZIONE In [A] 250 50 160 3 250 10 - 10 10
Im [A] - 500 2.500 320 2.500 100 - 100 100
| differenziale [A] - 05-A 10-AREG. - 10-AREG. 0,03-A - — 003-A
E P.d.l. , [kA] - 15 36 10 36 10 - 6 10
BOBINA DI SGANCIO SCARICATORI BOBINA DI SGANCIO BOBINA DI SGANCIO
MULTIMETRO DIGITALE
AUSILIARI CONTATTI AUSILIARI
| Sigla - — FG1OM1/NO7GO-K PE FG100M! FG10M1/NO7GO-K PE - FG100M FG100M -
Lunghezza [m] -~ — 9 35 35 - 2% 25 -
LINEA POSA - - 143/A__1/30/0,8 143/B2_3A130/0,8 143/E 13_/30/0,8 - 143/A2_2/30/0,8 1431M__2/3010,8 -
Sezione [mmq] 1{Ax1X95)+PES5 1(566) 1(4x1X120)+PE120 1(3G62,5) 1(2X1,5)
Portata (Iz) [A] - — 173 35 217 - 20 15 -
F TITOLO COMMITTENTE FiLE FOGLIO I SEGUE
QUTC - QUADRO PIASTRA TECNICA CONDOMINIALE Vice Diesone Gonerole S Tecnier |0 U“QUTﬁO%SEM e
: Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 005
1 l 2 | 3 | 4 5 6 l 8




DALFG 1 } Dati barratura: 400/230V - 5gHz - lcc = 4,466 kA - 1d: 0,3 A ALFG3 }

® \ 4 & L 4

&( &( &( &( &( &(
Q Q Q Q Q Q
- - - - - |

) p) b) ) b) b)
Id d d Id Id

|
N

AN

A A % % # b e Ve e y

Utenza QUTC C-8 Utenza QUTC C-10 Utenza QUTC C-14 Utenza QUTC C-15 Utenza QUTC C-17
Sigla utenza QUTC C8 QUTC C-10 QUTC C-11 QUTC C-12 QUTC C-13 QUTC C-14 QUTCC-15 QUTC C-16 QUTC C-17
L LUCE LUCE SICUREZZA PRESE DI SERVIZIO PRESA DI SERVIZIO PRESE DI SERVIZIO MOTORIZZAZIONE PORTONE |  CENTRALINA GESTIONE VIDEQCITOFONO QXA3 - ASCENSORE

Descrizione SCALA LOCALE TECNICO LOCALE UTA PASSO CARRAIO LAMPADE SICUREZZA
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 04 0,01 425 25 175 2 0 0 35
CORRENTE (Ib) [A] 1,925 0,048 10 6,014 421 9,623 0 0 5613
TENSIONE V] 230 230 400 400 400 230 230 230 400
COSFI 09 09 09 09 09 08 — — 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO S NO NO NO NO NO NO NO

Curva — c C — - C ¢ C C

Polarita Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Quadripolare Quadripotare Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Quadripolare

Taglia - 10 40 -— - 16 10 10 16

Esecuzione — MODULARE MODULARE — - MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
PROTEZIONE In [A] - 10 40 - — 16 10 10 16

Im [A] - 100 400 — - 160 100 100 160

| differenziale [A] - - 05-A — - 003-A 0,03-A 003-A 05-A

P.d.l. [kA] - 6 10 - - 10 10 10 10

RELE' PASSO PASSO ALIMENTATORE
TEMPORIZZATORE

AUSILIARI AVVISATORE DI SPEGNIMENTO

S ig la FG100M1 FG100M1 — FG100M1 FG100M1 FG100M1 — — FG100M1

Lunghezza [m] 18 25 — 3 3 25 - - 8
LINEA POSA 143/1M__2/30/0,8 143/A2__ 2/30/0,8 — 143/2M_3A/30/0,8 143/B2_3A/30/0,8 143/A2__2/30/0,8 — — 143/A2__2/30/0,8

Sezione [mmaq} 1(3G2,5) 1(2X1,5) 1(5616) 1(5G16) 1(362,5) 1{5610)

Portata (Iz) [A] 20 15 - 84 64 20 - - 4

TITOLO COMMITTENTE CHTA G TORING FILE U QUTC_OOOOZ FOGzLIO | SEGSUE
QUTC = QUADRO PIASTRA TECN ICA CON DOM I N IALE Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB. CONTR APPR.
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino

1 | 2 l 3 4 5 A 1 7 l a




1 2 { 4 5 6 7 8
DALFG2 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 4,466 kA - 1d: 0,3 A
@ & & & &
& @
'Y * 'Y & Y * 'Y
Q Q Q Q Q Q Q
d Id Id I Id Vil
K[>
e e P P A e e e
MT203 Y; ’ ) ’ ’ ’ vV
Utenza QUTC C-18 Utenza QUTC C-19 Utenza QUTC C-20 Utenza QUTC C-21 Utenza QUTC C-22 Utenza QUTC C-24 Utenza QUTC C-25
Sigla utenza QUTC C-18 QUTC C-19 QUTC C-20 QUTC C-21 QUTC ¢-22 QUTC C-23 QUTC C-24 QUTC C-25
o LUCE VANO CORSA MOTORIZZAZIONE DM1 QXE1 - QUADRO QXE2 - QUADRO PRESE SCALA E ILLUMINAZIONE LUCE LUCE SICUREZZA
Descrizione ASCENSORE DISSUASORE MOBILE TORRE EVAPORATIVA 1 TORRE EVAPORATIVA 2 LOCALE DI SERVIZIO P.T, TERRAZZO TECNICO TORR! EVAPORATIVE
POTENZA CONTEMPORANEA [kKW] 02 04 75 75 2 041 04 0,01
CORRENTE (Ib) [A] 0,962 1,925 12 12 9,623 1,973 1,925 0,048
TENSIONE V] 230 230 400 400 230 230 230 230
COSFI 08 09 09 09 09 0,9 09 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO NO NO NO NO NO Sl
Curva c C c c c C — c
Polarita Monofase L3+N Monofase L3+N Quadripolare Quadripolare Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Taglia 10 10 16 16 16 10 - 10
PROTEZIONE Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE - MODULARE
In [A] 10 10 16 16 16 10 —- 10
Im [A] 100 100 160 160 160 100 — 100
| differenziale [A] 0,03-A 0,03-A 03-A 03-A 0,03-A 0,03-A - -
P.d.i. [KA] 10 10 10 10 10 10 - 6
RELE’ PASSO PASSO
AUSILIARI
Sigla FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 - FG100M1 FG100M1
Lunghezza [m] 2% 75 25 2% 2% - 21 27
LINEA POSA 1431M_2/30/0,8 143/D 63_/30/0,8 143/A2__2130/0,8 143/A2_2/30/0,8 1431A2_2/3010,8 - 143/1M__2/300,8 143/A2_2130/0,8
Sezione [mmaq] 1(362,5) 1(362,5) 1(5610) 1(5610) 1(362,5) 1(362,5) 1(2X1,5)
Portata (Iz) [A] 20 27 4 41 20 - 20 15
TITOLO COMMITTENTE FILE FOGLIO | SEGUE
. U_QUTC_00003 3 3
QUTC - QUADRO PIASTRA TECNICA CONDOMINIALE e Diresions Generale Sorv Teonict | 2
Vice Direzione Generale Servizi Tecnici
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucei 4, 10121 Torino 005
1 | 2 4 5 A I 7 I [}




1 2 | 3 | 5 6 8
:: Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 1,516 kKA-1d: 0,3 A
Da Quadro: QUTC & L
Partenza: QUTC C-3 ® L
Schema di riferimento: 005
Alimentazione: QUADRIPOLARE
cavo [mmq]: 1(5G6)
Lunghezza linea[m]: 35
Sigla armonizzata: FG100M1 X > X
Portata [Al: 44 F- '—-\(') “ “ “Q
Tipologia linea: CAVO Qs q Q
] - o
D D 2
Id Id
Sigla: QSCT
Alimentazione:
Ilcc Max [KAL: 1,516
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 % % /é‘ /? ¢/'
Caduta di Tensione [%]: 26
Frequenza [Hz]: 5 1 —-—FF"™"=""""I7T~ """ |7 -
Tipo di Quadro: Involucro separato é MT205 Y;— K; v
Grado di protezione IP: 65 xeT Utenza QSCT C-3 Utenza QSCT C-4
Numero moduli: 54
Sigla utenza QSCTC0 QSCT C-1 QSCTC2 QsCT C3 QSCT C4
o INTERRUTTORE QXCT - QUADRO LUCE CENTRALE LUCE CENTRALE LUCE SICUREZZA
Descrizione GENERALE CENTRALE TERMICA TERMICA TERMICA
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 361 3 0,61 08 0,01
CORRENTE (ib) [A] 7,748 4,811 2,935 2,887 0,048
TENSIONE V] 400 400 230 230 230
COSFI 09 09 09 09 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO NO NO st
Curva c c - c
Polarita Quadripolare Quadripolare Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N
Taglia 63 20 10 — 10
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE — MODULARE
PROTEZIONE In [A] 63 20 10 — 10
Im [A] - 200 100 - 100
| differenziale [A] - 05-A 0,03-A - -
P.d.l. [KA] - 10 10 - 6
LAMPADA SPIA PER FASE
AUSILIARI
Sigla - FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1
Lunghezza [m] - 1 3 3 2
LINEA POSA - 143/B2_3N/300,8 1431M__2/30/0,8 143/A2_2/3000,8 143/1M_2/3010,8
Sezione [mmq] 1(566) 1(362,5) 1(362,5) 1(2X1,5)
Portata (Iz) [A] - 35 20 20 15
TITOLO COMMITTENTE LT i TORING FILE U._QSCT 00001 l FOG1UO i SEG1UE
QSCT - QUAD RO SEZ'ONAMENTO CENTRALE TE RM'CA Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB lCONTR' | APPR.
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucei 4, 10121 Torino
| 5 6 | l R




1 2 3 | 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 8,214 kA - Id: 3 A
CONSEGNA ENTE ®
A DISTRIBUTORE
o
L
3 J
@ |kWh -
2k Q
5 &1 5
g )
= y/
B g ::):l a
i
| Sigle: IGC1
Il Alimentazione:
Icc Max [KAL: 8,214
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 f. %
C |LCaduta di Tensione [%]: 0,08
Frequenza [Hz]: 5 1 === -
Tipo di Quadro: Involucro separato
Grado di protezione IP: 65 é MT101 aLct
Numero moduli: 54
||l Sigla utenza 16C1C-0 IGC1C1
o INTERRUTTORE
Descrizione GENERALE
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 8,51 8,51
CORRENTE (lb) [A] 2 277
DILTENSIONE [\ 400 400
COSFI 09 08
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO
Curva NC. —
Polarita Quadripolare Quadripolare
|| Taglia 50 -
Esecuzione SCATOLATO -
PROTEZIONE in Al ” B
Im [A] 1.000 -
1 differenziale [A] 3-A -
E P.d.l [kA] 16 -
BOBINA DI SGANCIO
RIARMO AUTOMATICO
AUSILIARI
= Sigla - FG100M1
Lunghezza [m] — 100
LINEA POSA — 14311M_2/30/0,8
Sezione [mmaq] 1(5G25)
Portata (Iz) [A] — 71
F TITOLO COMMITTENTE LT TORING FILE U_|GC1___00001 FOG1LIO | SEG1UE
IGC1 - INTE RRUTTORE GEN ERALE CHlESA 1 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAS. CONTR APPR.
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 007
A ! ] o




1 2 3 | 4 5 6 7 8
>\ Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,364 kA - Id: 3 A ALFG2 >
Da Quadro: 1GC1 @ ® &
Partenza: IGC1 C-1 @ @ L & @
Schema di riferimento: 007
Alimentazione: QUADRIPOLARE
cavo [mmq}: 1(5G25) ll r-4r——"1T - T~ o R N R - —> ALFG2
Lunghezza linea [m]: 100 | :
Sigla armonizzata: FG100M1 O ‘)( l ‘)( | &<
Portata [A]:_ 89 F= '—\ | |
Tipologia linea: CAVO s Q | Q | Q
- | - | |
1B R
ld L ] ld L N Id
% K K K K >
Sigla: QLCT
Alimentazione: -
lcc Max [kA]: 2,364
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 f f /4' /‘ //' f ¢¢ /4’
Caduta di Tensione [%]: 0,94
Frequenza [Hz]: 50 _“‘_——"““—‘_—“‘““—"“—_—"”_';;“““‘_‘“—Y;“—*“__Y}‘—"“‘_““‘_—_"_—‘9 ””””” {}“‘“
Tipo di Quadro: Involucro separato
Gfado di protezione IP: - 43 MT201
Utenza QLC1 C-2A Utenza QLC1 C-2B Utenza QLC1 C-2C Utenza QLC1 C-3A Utenza QLC1 C-3B
Numero moduli; 18
Sigla utenza QLC1CO QLC1 G QLC1C-2 QLC1 C-2A QLC1 C-2B QLc1c-2C QLC1C-3 QLC1C-3A QLC1C-3B
. INTERRUTTORE DISPOSITIVO PROTEZIONE ILLUMINAZIONE LUCE LOCALE TECNICO LUCE SALONE LUCE SALONE ILLUMINAZIONE LUCE FACCIATA LUCE SALONE
Descrizione GENERALE SOVRATENSIONI SPD CIRCUITO 1 E SERVIZI IGIENICI ACC-1 ACC-2 CIRCUITO 2 ACC-3
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 8,51 0 25 05 1 1 25 0,5 1
CORRENTE (Ib) [A] 7 0 9,623 2406 4811 4811 9,623 2,406 481
TENSIONE ™ 400 400 400 230 230 230 400 230 230
COSFI1 0,9 — 09 0,9 09 09 0,8 09 0,9
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Curva C c - - - Y — -
Polarita Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Monofase L2+N Monofase L1+N
Taglia 100 50 10 - — - 10 — —
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE — - — MODULARE - —
PROTEZIONE In [A] 100 50 10 — - - 10 — -
Im [A] - 500 100 - — — 100 — -
| differenziale [A] - 05-A 0,03-A - - - 0,03-A - -
P.d.l. [kA] - 15 10 - - - 6 - —
SCARICATORE CONTATTO AUSILIARIO RELE' PASSO PASSO RELE' PASSO PASSO CONTATTO AUSILIARIO RELE' PASSO PASSO RELE' PASSO PASSO
AUSILIARI
Sigla — — — FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1
Lunghezza [m] - - - 9 30 30 3% 28 30
LINEA POSA — - — 143/A2_ 2/30/0,8 143/A2__2/30/0,8 143/A2_ 2/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/A2_2/30/0,8 143/A2__2/30/0,8
Sezione Imma] 1(362,5) 1(362,5) 1(3625) 1(5G2,5) 1(362,5) 1(3625)
Portata (1z) [A] - — - 2 20 20 2% 20 20
TITOLO COMMITTENTE A TORING FILE U_QLC']_OOOO'] FOG1LIO I SEG:;JE
QLC1 = QUADRO LOCALE DI CULTO 1 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB. CONTR. APPR.
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino
1 l 2 3 4 5 A 7 1 2




1 2 3 | 4 5 6 7 8
DALFG1 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 2,364 kA - 1d: 3 A ALFG3 }
@ @ @ @ & @ @ *—
@
DAL FG 1 4—-—— — — — —
|
X X X X X X X X
R . ¢ s . . . .
| Q Q Q Q Q Q Q Q
, - - i - ] >J DJ -
| ) ) P P D D
| Id Id id Id Id 1d i 1
|
[
A
q
[ -
CENTRALINA
/’ /f % /¢ /¢ RISCALDAMENTO /¢
Utenza QLC1 C-3C Utenza GLC1 C4 Utenza QLCY C-5 Utenza QLC1 C-6 Utenza QLC1 C9 Utenza QLC1 C-11
Sigla utenza QLCY C-3C QLCi C4 QLC1CS QLC1C6 QLC1 C7 QLC1C-8 QLC1CY QLC1 C-10 QLe1 -1
b o LUCE SALONE ILLUMINAZIONE DI PRESEE RIVELAZIONE FUMI ANTINTRUSIONE DIFFUSIONE SONORA IMPIANTI DI CHIAMATA IMPIANTO DI ASPIRAZIONE BAGNI
escrizione ACC-4 SICUREZZA FORZAMOTRICE RISCALDAMENTO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 0,01 3 02 0 0 0 0 0,15
CORRENTE (Ib) [A] 4811 0,048 4811 0,062 0 0 0 0 0,722
TENSIONE V] 230 230 400 230 230 230 230 230 230
COSFI 09 08 09 09 — — - - 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO Sl NO NO NO NO Sl NO NO
Curva - C c C C C C c C
Polarita Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Taglia - 10 16 10 10 10 10 10 10
PROTEZIONE Esecuzione - MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
In [A] - 10 16 10 10 10 10 10 10
Im [A] - 100 160 100 100 100 100 100 100
| differenziale [A] - 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A
P.d.l [KA] — 6 25 6 6 6 6 6 8
RELE' PASSO PASSO CONTATTORE TRASFORMATORE 220/24V CENTRALINA RISCALDAMENTO! CONTATTORE
TRASFORMATORE 220/24V
AUSILIARI
Sigla FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 — — NO7G9-K — FG10OM1
Lunghezza [m] 30 20 25 3 0 0 12 - 12
LINEA POSA 1431A2_2/3010,8 115/2U_5/30/0,8 1431M__2130/0,8 143/3M13_/30/0,8 - - 115/1U_1/30/0,8 - 143/2M_3A130/0,8
Sezione [mmq] 1(362,5) 1(2x1X15) 1(5G4) 1(362,5) 1(2x1X1,5) 1(362,5)
Portata (1z) [A] 20 14 24 29 - - 12 - 24
TITOLO COMMITTENTE FILE FOGLIO 1 SEGUE
CITTA’ di TORINO U_QLC1._00002 2 8
QLC1 - QUADRO LOCALE DI CULTO 1 ce Direzi i Tecnici s CONTR AP
Vice Direzione Generale Servizi Tecnici
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 008
1 l 2 3 4 A A | 7 | R




1 2 | 6 8
DALFG2 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 2,364 kA - Id: 3 A
@
‘X ‘X
Q Q
3 5
I V24
/’
2 e
@ MT201 K}
Utenza QLC1 C-12
Sigla utenza QLC1 C-12 QLCT C-13
. HUB TELEFONIA MOTORIZZAZIONE
Descrizione SERRAMENT]
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,15
CORRENTE (ib) [A] 0722 4,80
TENSIONE V] 230 230
COSFI 09 -
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO St
Curva c C
Polarita Monofase L1+N Monofase L3+N
Taglia 10 10
Esecuzione MODULARE MODULARE
PROTEZIONE n Al 10 0
Im [A] 100 100
| differenziale [A] 0,03-A 0,03-A
P.d.lL [kA] 6 10
CENTRALINA
AUSILIARI
Sigla FG100M1 -
Lunghezza [m] 3 -
LINEA POSA 143/2M_3A/3010,8 -
Sezione [mmaq] 1(3G2,5)
Portata (Iz) [A] 4 —
TITOLO COMMITTENTE T TORING FiLE U QLC1~00003 FOG3I;.!O [ SEG:;)E
QLC1 - QUAD RO LOCALE DI CU LTO 1 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB. |CONTR' APPR.
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 008
1 [ 2 6 | | 8




1 2 3 ] 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 8,22 kA - Id: 3 A
CONSEGNA ENTE ¢
DISTRIBUTORE
g
)
é X
E [kWh -
2 (X Q
5 6] 5
s & >
g ‘5‘1 ld
i
Sigla: IGC2
Alimentazione:
lcc Max [KA]: 8,22
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 f %
Caduta di Tensione [%]: 0,08
Frequenza [Hz]: 5o 11 """ -
Tipo di Quadro: Involucro separato
Grado di protezione |P: 65 é MT101
QL2
! Numero moduli: 54
Sigla utenza IGC2C-0 16C2 C-1
. INTERRUTTORE INTERRUTTORE
Descrizione GENERALE GENERALE
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 8,51 8,51
CORRENTE (lb) [A] 277 27
TENSIONE V] 400 400
COSFI 09 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO
Curva N.C. -
Polarita Quadripolare Quadripolare
Taglia 50 -
Esecuzione SCATOLATO -
PROTEZIONE n Al " —
Im [A] 1,000 —
| differenziale [A] 3-A -
P.d.l [kA] 16 -
BOBINA DI SGANCIO
RIARMO AUTOMATICO
AUSILIARI
Sigla - FG100M1
Lunghezza [m] - 100
LINEA POSA — 143/8M61_/30/10,8
Sezione [mmq] 1(5625)
Portata (I1z) [A] — 69
TITOLO COMMITTENTE CITTA i TORING FILE U IGC2_00001 FOG1LIO 1 SEG1UE
IGCZ - INTE RRUTTORE GEN ERALE CH'ESA 2 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAE ICONTR' APPR
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 009
6 | I 8




1 2 l 3 l 4 5 6 7 8
:: Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 2,367 kA-1d: 3 A ALFG2 }
Da Quadro:  IGC2 @ @ @
Partenza: IGC2 C-1 @ . L . &—
Schema di riferimento: 009
Alimentazione: QUADRIPOLARE
cavo [mmg]: 1(5G25) : e I (R R N ‘>AL FG2
Lunghezza linea [m]: 100 | {
Sigla armonizzata: FG100M1 0] &< | &< | &(
Portata [Al: 93 F= "‘\ | l
Tipologia linea: CAVO Qs S | ,?] I g
11 1D | 5
Id L Id L Jl d
m [ (> [ [
Sigla: QLCZ L
Alimentazione: =
Icc Max [KA]: 2,367
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 { f //' /4‘ /? f /f‘ /f
Caduta di Tensione [%]: 0,94
Frequenza [Hz]: 50 ___—"'__"_'—""‘—_—""”’_——""'_2}"——_—_g__——_';;‘_'———'““___”“__K; _____ ;'}—
Tipo di Quadro: Involucro separato
Gfado di protezione IP: - 43 MT201
Utenza QLC2 C-2A Utenza QLC2 C-2B Utenza QLC2 C-2C Utenza QLC2 C-3A Utenza QLC2 C-38
Numero moduli; 18
Sigla utenza QLC2C0 QLC2C1 QLe2¢2 QLC2C-2A QLC2C-2B QLC2C2C QLC2C3 QLC2C-3A QLC2C-3B
o DISPOSITIVO PROTEZIONE ILLUMINAZIONE LUCE LOCALE TECNICO LUCE SALONE LUCE SALONE ILLUMINAZIONE LUCE FACCIATA LUCE SALONE
Descrizione SOVRATENSIONI SPD CIRCUITO 1 E SERVIZI IGIENICI ACC-1 ACC-2 CIRCUITO 2 ACC-3
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 8,51 0 25 05 1 1 25 05 1
CORRENTE (lb) [A] 27 0 9,623 2,406 4811 4,811 9,623 2406 4,811
TENSIONE V] 400 400 400 230 230 230 400 230 230
COSFI 09 - 09 09 08 0,9 08 09 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Curva c C - - - c - -
Polarita Quadripolare Quadripolare Quadripalare Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Monofase L2+N Monofase L1+N
Taglia 100 50 10 — — — 10 - -
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE - - —_ MODULARE — -
PROTEZIONE in Al 0 5 " — _ ~ 0 _ B
Im [A] - 500 100 - — - 100 - —
| differenziale [A] - 05-A 0,03-A - - - 0,03-A - -
P.d.L [KA] - 15 10 - — - 6 — -
CONTATTO AUSILIARIO RELE' PASSO PASSO RELE' PASSO PASSO CONTATTO AUSILIARIO RELE' PASSO PASSO RELE' PASSO PASSO
AUSILIARI
Sigla - — — FG100M FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1
Lunghezza [m] — - — 9 30 30 35 28 30
LINEA POSA - — - 143/A2_ 2130108 143/A2__2/30/0,8 1431A2__2/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/A2_2/3010,8 143/A2__ 2130008
Sezione [mmgq] 1(362,5) 1(3G2,5) 1(362,5) 1(562,5) 1(362,5) 1(3G2,5)
Portata (1z) [Al - — - 20 20 2 26 20 20
TITOLO COMMITTENTE o FILE U QLC2 00001 FOG1LIO 1 SEG:;JE
QLC2 - QUADRO LOCALE DI CULTO 2 Vi Diestons GoneraleSorvii Tonici |
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 010
1 ' 2 | 3 4 5 | A 7 l Q




1 2 3 | 4 5 6 7 8
DALFG1 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,367 kA - 1d: 3 A ALFG3 }
® @ ® & ® ® ?—
@
DALFG 1 4——-—- — — — =
I
X be b X X X X X
; 3 > §  y  § - 4 d] >
| Q Q Q Q Q Q Q Q
| 2 J J J 2 ; ; J
; p) D D D D p)
| d Id Id Id Id 1d 1 1/d
l
I
1
T R
A A
CENTRALINA
/f /é % /f /? RISCALDAMENTO /f
Utenza QLC2 C-3C Utenza QLC2 C4 Utenza QLC2 C-5 Utenza QLC2 C-6 Utenza QLC2 C-9 Utenza QLC2 C-11
Sigla utenza QLC2C-3C QLC2C4 QLC2C5 QLC2C6 QLC2¢-7 QLC2C-8 QLC2Co QLC2 C-10 QLC2 C-11
b . LUCE SALONE ILLUMINAZIONE DI PRESE E RIVELAZIONE FUMI ANTINTRUSIONE DIFFUSIONE SONORA IMPIANTI DI CHIAMATA IMPIANTO DI ASPIRAZIONE BAGN
escrizione ACC-4 SICUREZZA FORZAMOTRICE RISCALDAMENTO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 0,01 3 02 0 0 0 0 0,15
CORRENTE (Ib) [A] 4811 0,048 4,811 0,962 0 0 0 0- 0,722
TENSIONE V] 230 230 400 230 230 230 230 230 230
COSFI 09 09 09 09 — — — — 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO ] NO NO NO NO S| NO NO
Curva - c c c ¢ c c c c
Polarita Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Taglia - 10 16 10 10 10 10 10 10
PROTEZIONE Esecuzione - MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
In [A] - 10 16 10 10 10 10 10 10
Im [A] - 100 160 100 100 100 100 100 100
| differenziale [A] - 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A
P.dl [kA] - 6 25 6 6 6 8 6 8
RELE’ PASSO PASSO CONTATTORE TRASFORMATORE 22024V CENTRALINA RISCALDAMENTQ CONTATTORE
TRASFORMATORE 220/24V
AUSILIARI
Sigla FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 — - NO7GS-K — FG100M1
Lunghezza [m] 30 20 25 3 0 0 12 — 12
LINEA POSA 143/A2_2/30/0,8 115/2U__5/30/0,8 14311M__2/30/0,8 143/3M13_130/0,8 — - 1151U__1/30/0,8 — 143/2M_3A/30/0,8
Sezione [mmq] 1(362,5) 1(2x1X1,5) 1(5G4) 1(362,5) 1(2x1X1,5) 1(362,5)
Portata (1z) [A] 20 14 24 29 —_ — 12 - 29
TITOLO COMMITTENTE FILE FOGLIO i SEGUE
CITTA’ di TORINO U_QLC2 00002 2 8
QLC2 - QUADRO LOCALE DI CULTO 2 ice Direzi i Tecnict BB CONTR APPR
- Vice Direzione Generale Servizi Tecnici
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino
1 l 2 3 4 3 T A | = T >




1 2 | 4 | 5 6 8
DAL FG 2 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 2,367 kA - Id: 3 A
$
. 'Y
Q Q
5 5
Id d
/‘
) o
@ MT201 ‘}
Utenza QLC2 C-12
Sigla utenza QLC2C-12 QLC2C-13
HUB TELEFONIA MOTORIZZAZIONE
Descrizione SERRAMENTI
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 0,15
CORRENTE (Ib) [A] 0,722 480
TENSIONE V] 230 230
COSFI 09 -
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO ]
Curva c c
Polarita Monofase L1+N Monofase L3+N
Taglia 10 10
Esecuzione MODULARE MODULARE
PROTEZIONE In Al 0 m
Im [A] 100 100
| differenziale [A] 0,03-A 0,03-A
P.d.l. [kA] 6 10
CENTRALINA
AUSILIARI
Sigla FG100M -
Lunghezza [m] 3 -
LINEA POSA 143/2M_3A13010,8 -
Sezione [mmaq] 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 24 -
TITOLO COMMITTENTE CHTA df TORING FILE U_QLCZ 00003 FOG&!O ] SEGéJE
QLC2 - QUADRO LOCALE DI CULTO 2 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAs. CONTR. APPR
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino
A i l Q




1 2 3 l 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 8,22 kA - Id: 3 A
CONSEGNA ENTE ® A
DISTRIBUTORE
e
L
2 X —
Z |kWh -
2 X Q
5 ‘1 5
g o )
é D: Id B
i S
Sigle: /IGC3
Alimentazione:
Icc Max [KA]: 8,22
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 f %
! Caduta di Tensione [%]: 0,08 C
Frequenza [Hz]: 5 11 """ —=—- -
| Tipo di Quadro: Involucro separato é MT101
Grado di protezione IP: 65 aLes
Numero moduli; 54
Sigla utenza 16C3 C-0 I6C3C-1 -
INTERRUTTORE
Descrizione GENERALE
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 8,51 8,51
CORRENTE (Ib) [A] 27 27
TENSIONE V] 400 400 D
COSFI 09 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO
Curva N.C. -
Polarita Quadripolare Quadripolare
Taglia 50 - =
Esecuzione SCATOLATO -~
PROTEZIONE In Al 5 _
Im [A] 1.000 —
| differenziale [A] 3-A -
P.d.l [kA] 16 - E
BOBINA DI SGANCIO
RIARMO AUTOMATICO
AUSILIARI
Sigla — FG100M1 -
Lunghezza [m] - 80
LINEA POSA — 143/8M61_/30/0,8
Sezione [mmaq] 1(5G25)
Portata (iz) [A] — 69
TITOLO COMMITTENTE T TORING FILE U_|G03_00001 FOG1L10 | SEG1UE F
'GC3 - INTE RRUTTORE GENERALE CHIESA 3 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici FLAB. CONTR: APPR
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino
A l | 2



1 2 3 l 4 5 6 7 8
:> Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 3,355 kA - Id: 3 A ALFG2 }
Da Quadro: 1GC3 ® @ @
A Partenza: IGC3 C-1 & @ ® L *——
Schema di riferimento: 011
Alimentazione: QUADRIPOLARE
cavo [mma]: 1(5G25) l N N T R R A —>AL FG2
I Lunghezza linealm]: 60 j ‘ : i
4] Sigla armonizzata: FG100M1 | '®) &\ [ ‘)\( I &‘
Portata [Al. 93 PD'\ | |
Tipologia linea: CAVO s Q ] Q | Q
21 - | -
N I B
B Id L ld L Id
m [T (> [ [
Sigla: QLC3 e
Alimentazione: —
Icc Max [KA]: 3,355
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 f f //’ //' ¢/‘ f //' /‘
C |l Caduta di Tensione [%]: 0,6
Frequenza [Hz]: 50 "'__"'”‘_——_"""‘_———"‘”_‘———”;}“—_—""_";‘_—__";;_——_"'—"—“—_“'{;‘ _____ {}_
Tipo di Quadro: Involucro separato
Gfado di protezione IP: . 43 MT202
Utenza QLC3 C-2A Utenza QLC3 C-28 Utenza QLC3 C-2C Utenza QLC3 C-3A Utenza QLC3 C-38
Numero moduli: 18
| 1| Sigla utenza QLC3C0 QLC3 C1 QLC3C-2 QLC3 C-2A QLC3C-28 QLC3C-20 QLC3C-3 QLC3C-3A QLC3 C-3B
o DISPOSITIVO PROTEZIONE ILLUMINAZIONE LUCE LOCALE TECNICO LUCE SALONE LUCE SALONE ILLUMINAZIONE LUCE FACCIATA LUCE SALONE
Descrizione SOVRATENSIONI SPD CIRCUITO 1 E SERVIZI IGIENICI ACC-1 ACC-2 CIRCUITO 2 ACC-3
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 8,51 0 2,5 05 1 1 25 05 1
CORRENTE (lb) [A] 2 0 9,623 2,406 4,811 4,811 9,623 2,408 4811
D |LTENSIONE V] 400 400 400 230 230 230 400 230 230
COSFI ~ 08 - 08 0,9 09 09 09 09 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENT NO NO NO NO NO - NO NO NO NO
Curva C c - - - c - -
Polarita Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Monofase L2+N Monofase L1+N
- Taglia 100 50 10 — - - 10 — -
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE — -~ — MODULARE - -
PROTEZIONE In [A] 100 50 10 —- - - 10 - -
Im [A] - 500 100 — - — 100 - -
| differenziale [A] - 05-A 0,03-A - - —_ 0,03-A — -
E P.d.lL [KA] - 15 10 - — - 8 - -
CONTATTO AUSILIARIO RELE' PASSO PASSO RELE' PASSO PASSO CONTATTO AUSILIARIO RELE' PASSO PASSO RELE’ PASSO PASSO
AUSILIARI
| Sigla - — — FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1
Lunghezza [m] — - - 9 30 30 3 2 30
LINEA POSA - - - 143/A2__ 2130/0,8 143/A2_2130/0,8 143/A2_2/3010,8 143/3M13_/300,8 143/A2_2/30/0,8 143/A2_2/30/0,8
Sezione [mmq] 1(362,5) 1(3G25) 1(3G2,5) 1(5G2,5) 1(362,5) 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] - — - 20 20 20 % 20 20
F TITOLO COMMITTENTE A i TORING FILE U QLC3__OOOO1 FOG1LIO 1 SEG:)&JE
QLCS - QUADRO LOCALE DI CU LTO 3 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB. |CONTR' APPR.
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 012
1 I 2 3 4 5 6 l 7 l )
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| 5

DAL FG1

P Dat barratura: 4001230V - 50Hz - Icc = 3,355 kA - Id: 3 A

ALFG3 }

DAL FG 1 {-——————-———1

:

l

: Q

| -

| p)

| ld

1

b —— ]

[ \%k—_[‘]

v va

RVUO,:<

N\

UL e

CENTRALINA
RISCALDAMENTO

MT202
nza QLC3 C-3C Utenza QLC3 C-4 Utenza QLC3 C-5 Utenza QLC3 C-6 Utenza QLC3 C-9 Utenza QLC3 C-11
Sigla utenza QLC3 C-3C QLC3C4 QLC3C5 QLC3IC-6 QLC3C7 QLC3C-8 QLC3C9 QLC3 C-10 QLC3C11
o LUCE SALONE ILLUMINAZIONE DI PRESE E RIVELAZIONE FUMI ANTINTRUSIONE DIFFUSIONE SONORA IMPIANT! DI CHIAMATA IMPIANTO D! ASPIRAZIONE BAGNI
Descrizione ACC-4 SICUREZZA FORZA MOTRICE RISCALDAMENTO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 0,01 3 02 0 0 0 0 0,15
CORRENTE (Ib) [A] 4811 0,048 4811 0,962 0 0 0 0 0,722
TENSIONE V] 230 230 400 230 230 230 230 230 230
COSFI 09 09 09 09 - - — — 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO Sl NO NO NO NO NO NO NO
Curva — C C c c C Cc c c
Polarita Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Taglia - 10 16 10 10 10 10 10 10
Esecuzione - MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
PROTEZIONE In [A] - 10 16 10 10 10 10 10 10
Im [A] — 100 160 100 100 100 100 100 100
| differenziale [A] - 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A
P.d.l [kA] - 6 25 6 ] 6 6 6 6
RELE' PASSO PASSO CONTATTORE TRASFORMATORE 220124V [CENTRALINA RISCALDAMENTO CONTATTORE
TRASFORMATORE 220/24V
AUSILIARI
Sigla FG100M1 FM9 FG100M1 FG100M1 — — NO7G9-K — FGTOR
Lunghezza [m] 30 20 25 3 0 0 12 - 12
LINEA POSA 143/A2__2/30/0,8 115020 5/30/0,8 14311M__2/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 — - 1151U__1/30/0,8 — 143/2M_3A/30/0,8
Sezione [mma] 1(3G2,5) 1(2x1X1,5) 1(564) 1(3625) 1(2x1X1,5) 1(362,5)
Portata (1z) [A] 20 14 24 29 — — 12 — 24
TITOLO COMMITTENTE I 4 TORING FILE U__ QLC3_00002 FOG2LSO ] SEGéJE
QLCB - QUAD RO LOCALE DI CU LTO 3 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB. CONTR. APPR
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino
1 l 2 l 3 4 5 A [ 7 | R




1 2 | 4 | 5 6 8
DALFG 2 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 3,355 kA - 1d: 3 A
@
'S Y
Q Q
5 5
Id Id
/
/ =
@ MT202 Y}
Utenza QLC3 C-12
Sigla utenza QLC3C12 QL3 C13
o HUB TELEFONIA MOTORIZZAZIONE
Descrizione SERRAMENTI
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,15
CORRENTE (Ib) [A] 072 480
TENSIONE V] 230 230
COSFI 09 —
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO S|
Curva c c
Polarita Monofase L1+N Monofase L3+N
Taglia 10 10
Esecuzione MODULARE MODULARE
PROTEZIONE in Al " 0
Im [A] 100 100
| differenziale [A] 0,03-A 0,03-A
P.d.l [KA] 6 10
CENTRALINA
AUSILIARI
Sigla FG100M1 -
Lunghezza [m] 3 -
LINEA POSA 143/2M_3A/30/0,8 —
Sezione [mmaq] 1(3G2,5)
Portata (Iz) [A] ] _
TITOLO COMMITTENTE T TORING FILE U_QL C3__OOOO3 FOG(';JO 1 SEG:;JE
QLC3 - QUAD RO LOCALE DI CULTO 3 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB. ICONTR' APPR.
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino
1 l 2 4 5 6 | l 8




1 2 3 l 4 | 5 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 8,22 kA - 1d: 3 A
A CONSEGNA ENTE ¢
DISTRIBUTORE
8
L l
3 J
g |[kWh -0
8k Q
13 -
3 o )
B é '>;| 1d
&
Sigla: /GC4
}| Alimentazione:
lcc Max [KA]: 8,22
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 % %
C || .Caduta di Tensione [%]: 0,08
Frequenza [Hz]: 50 1 T -
Tipo di Quadro: Involucro separato
Grado di protezione IP: 85 é MT101 alcs
Numero moduli: 54
||| Sigla utenza IGC4 G-0 1GC4 C-1
o INTERRUTTORE
Descrizione GENERALE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 8,51 8,51
CORRENTE (Ib) [A] 27 27
DI|_TENSIONE Vi 400 400
COSFI 09 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO
Curva N.C. -
Polarita Quadripolare Quadripolare
m Taglia 50 -
Esecuzione SCATOLATO -
PROTEZIONE n Al 5 ~
Im [A] 1.000 -
| differenziale [A] 3-A -
E P.d.l. [kA] 16 -
BOBINA DI SGANCIO
RIARMO AUTOMATICO
AUSILIARI
] Sigla — FG100M1
Lunghezza [m] - 60
LINEA POSA — 143MM_2/30/0,8
Sezione [mmq] 1(5625)
Portata (1z) [A] — 71
F g iToLo COMMITTENTE . FILE U__IG C4,_00001 FOG1LIO ! SEG1UE
IGC4 - INTERRUTTORE GENERALE CHIESA 4 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB. CONTR APPR
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 013
1 | 2 3 4 5 A l | R




1 2 | 3 | 4 5 6 7 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 3,355 kA - 1d: 3 A ALFG2 }
Da Quadro: 1GC4 L2 ® @
il Partenza: IGC4 C-1 @ L L 4 @ $—
Schema di riferimento: 013
Alimentazione: QUADRIPOLARE |
cavo [mmql: 1(5G25) } r-LT——- - = 7 r— T T T T ' ALFG2
Lunghezza linea [m]: l |
[—14| Sigla armonizzata: FG100M1 o] &< | ‘)f | &<
ortata [Al: 89 Q ' l Q
Tipologia linea: CAVO s 5 | g | 5
1 | 5 | 5
l I | |
Id L] ad L N d
d
m [ [ [ [
Sigla: QLCY e
Alimentazione: el
lcc Max [KA: 3,355
|l Tens. Nomm. d! impiego [V]: 400 /? /4‘ /f /? //’
Caduta di Tensione [%]: 0,6
Frequenza [Hz]: 50 - -7+ - — - —7yYy7y - —— 0 —— 7 —— =
Tipo di Quadro: Involucro separato ’
Grado di protezione [P: 43 MT202
- Utenza QLC4 C-2A Utenza QLC4 C-2B Utenza QLC4 C-2C Utenza QLC4 C-3A Utenza QLC4 C-3B
Numero moduli: 18
| Sig la utenza QLCACO QLCA C+ QLC4 C-2 QLC4 C-2A QLC4A C-2B QLC4C-2C QLCAC-3 QLCAC-3A QLC4 C-3B
D . DISPOSITIVO PROTEZIONE ILLUMINAZIONE LUCE LOCALE TECNICO LUCE SALONE LUCE SALONE ILLUMINAZIONE LUCE FACCIATA LUCE SALONE
escrizione SOVRATENSIONI SPD CIRCUITO 1 E SERVIZ! IGIENICI ACC-1 ACC-2 CIRCUITO 2 ACC-3
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 8,51 0 25 05 1 1 25 05 1
CORRENTE (Ib) [A] 7 0 9,623 2,408 4811 481 9,623 2406 4811
TENSIONE Vi 400 400 400 230 230 230 400 230 230
COSFI 09 — 09 09 09 09 09 09 08
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Curva ¢ ¢ - - - ¢ - -
Polarita Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Monofase L2+N Monofase L1+N
- Taglia 100 50 10 - - - 10 - -
PROTEZIONE Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE - ~ - MODULARE _ _
In [A] 100 50 10 — — — 10 - -
Im [A] - 500 100 - - — 100 - -
| differenziale [Al - 05-A 0,03-A - - - 003-A - -
P.d.l [KA] - 15 10 - — —_ 6 - -
CONTATTO AUSILIARIO RELE' PASSO PASSO RELE' PASSO PASSO CONTATTO AUSILIARIO RELE' PASSO PASSO RELE' PASSO PASSO
AUSILIARI
| Sigla - —_ - FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1
Lunghezza [m] - - - g 30 30 3 28 30
LINEA POSA - - - 143/A2_2/3010,8 1431A2_ 2130108 143/A2__2130/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/A2__2/30/0,8 143/A2_2/30/0,8
Sezione [mmq] 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(362,5) 1(5G62,5) 1(362,5) 1(3G2,5)
Portata (I1z) [A] - — - 20 20 20 26 20 20
TITOLO COMMITTENTE FILE FOGLIO ] SEGUE
CITTA' di TORINO U_QLC4_00001 I L 3
QLC4 - QUADRO LOCALE DI CULTO 4 e Direzi i Teonici FLAE. CONTR APPR.
Vice Direzione Generale Servizi Tecnici
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 014
1 l 2 i 3 4 5 A l 7 l 2




1 2 3 | 4 5 6 7 8
DALFG1 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 3,355 kA - Id: 3 A ALFG3 }
@ ® @ @ ® L @ &—
&
DAL FG 1 4———-—- —— —
|
X X X X X X X X
: > Y  § >  § ' - > >
Q Q Q Q Q Q Q Q
| ] 3
| J - J J 3 5 5 J
1 D b D ) p) p)
| I i Id 1 Id a 1d Id
|
e e
A
¢ d
TS ?Cj \E]
CENH;ALINA
A e P A A A A ka0 A
MT202 ’ V ’ ’ ’ ‘}
enza QLC4 C-3C Utenza QLG4 C4 Utenza QLC4 C-5 Utenza QLCA C-6 Utenza QLCA C-7 Utenza QLC4 C-8 Utenza QLC4 C-9 Utenza QLC4 C-11
Sigla utenza QLC4 C-3C QLC4 C4 QLC4 C-5 QLC4 C6 QLCACT QLC4 C-8 QLCACH QLC4 C-10 QLC4 C1
b o LUCE SALONE ILLUMINAZIONE Di PRESEE RIVELAZIONE FUMI ANTINTRUSIONE DIFFUSIONE SONORA IMPIANT! DI CHIAMATA IMPIANTO DI ASPIRAZIONE BAGNI
escrizione ACC-4 SICUREZZA FORZA MOTRICE RISCALDAMENTO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 0,01 3 02 0 0 0 0 0,15
CORRENTE (Ib) [A] 4811 0,048 4,811 0,962 0 0 0 0 0,722
TENSIONE [Vl 230 230 400 230 230 230 230 230 230
COSFI 08 0,9 09 09 — — — — 08
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO ] NO NO NO NO NO NO NO
Curva — ¢ C C C C C c C
Polarita Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Taglia - 10 16 10 10 10 10 10 10
PROTEZIONE Esecuzione - MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
In [A] - 10 16 10 10 10 10 10 10
Im [A] - 100 160 100 100 100 100 100 100
| differenziale [A] - 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A.
P.d.l [kA] - 6 25 6 8 6 6 8 6
RELE' PASSO PASSO CONTATTORE TRASFORMATORE 220/24V [CENTRALINA RISCALDAMENTQ) CONTATTORE
TRASFORMATORE 220/24V
AUSILIARI :
Sigla FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 — - NOTG9-K — FG100M1
Lunghezza [m] 30 20 25 3 0 0 12 - 12
LINEA POSA 143/A2_2/30/0,8 1152U_ 5/30/0,8 143/1M__2/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 - - 115/1U__1/30/0,8 - 143/2M_3N/30/0,8
Sezione [mmaq] 1(362,5) 1(2x1X1,5) 1(5G4) 1(362,5) 1(2x1X1,5) 1(3625)
Portata (I1z) [A] 20 14 24 2 - - 12 - 24
TITOLO COMMITTENTE FILE FOGLIO I SEGUE
CITTA' di TORINO U_QLC4,_00002 2 3
QLC4 - QUADRO LOCALE DICULTO 4 ice Direzi i Tecnici B CONTR. APPR
Vice Direzione Generale Servizi Tecnici
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 014
1 | 2 | 3 4 5 6 I 7 | 8




1 2 | | 5 6 8
DALFG2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 3,355 kA - 1d: 3 A
@
'S 'S
Q Q
5’ 5
Id Id
/’
2 e
@ MT202 ‘)
Utenza QLC4 C-12
Sigla utenza QLC4 C12 QLCA C-13
. HUB TELEFONIA MOTORIZZAZIONE
Descrizione SERRAMENTI
POTENZA CONTEMPORANEA [KW] 0,15
CORRENTE (lb) [A] 0722 4,80
TENSIONE [V] 230 230
COSFI 09 -
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO S|
Curva C C
Polarita Monofase L1+N Monofase L3+N
Taglia 10 10
Esecuzione MODULARE MODULARE
PROTEZIONE n Al m 10
Im [A] 100 100
| differenziale [A] 0,03-A 0,03-A
P.d.l [kA] 6 10
CENTRALINA
AUSILIARI
Sigla FG100M1 -
Lunghezza [m] 3 -
LINEA POSA 143/2M_3A/300,8 -
Sezione [mmaq] 1(3G2,5)
Portata (1) [A] 24 -
TITOLO ' ’ ' COMMITTENTE . FILE U QLCA 00003 F0G3uo I SEG:;JE
QLC4 B QUADRO LOCALE DI CULTO 4 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB. lCONTR' APPR.
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 014
1 } 2 5 6 l I 8




1 2 3 | 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 8,129 kA -1d: 1 A
CONSEGNA ENTE ® ‘
DISTRIBUTORE
I
2
2 %
Z |kwh o -(0)
8 X Q
5 ‘1 5
g Lo )
Léi ? id
i
Sigla: IGUT
Alimentazione:
“ lcc Max [kA]: 8,129
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 f %
Caduta di Tensione [%]: 0,09
Frequenza [Hz]. 50 { === -
Tipo di Quadro: Involucro separato é
Grado di protezione IP: 55 MT101 QUAY
Numero moduli: 12
Sigla utenza IGU1C0 IGU1 C-1
L INTERRUTTORE
Descrizione CENERALE
POTENZA CONTEMPORANEA (kW] 13 13
CORRENTE (Ib) [A] 2 27
TENSIONE V] 400 400
COSFI 08 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO
Curva c _
Polarita Quadripolare Quadripolare
Taglia 2 —
Esecuzione MODULARE -
PROTEZIONE in Al 2 —
im [A] 320 -
| differenziale [A] 1-A -
P.d.l [kA] 10 -
BOBINA DI SGANCIO
RIARMO AUTOMATICO
AUSILIARI
Sigla — FG100M!1
Lunghezza [m] - 125
LINEA ~ | POSA ; - 143/8M61_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(5G25)
Portata (1z) [A] - 69
TITOLO COMMITTENTE TP 0 TORING FILE U |GU1_OOOO1 FOG1LIO I SEG1UE
IGU1 - INTE RRUTTORE GEN ERALE UFFICI 1 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB. ICONTR' APPR
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 015
1 l 2 3 [ 6 I | 8




1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 1,989 kA - Id: 1 A ALFG2 }
Da Quadro:  1GU1 L L L
All Partenza:  1GU1 C-1 ® ® ® ® o—
Schema di riferimento: 015
Alimentazione: QUADRIPOLARE
iy iy B e -7 | S e —‘}ALFGZ
cavo [mmgq]: 1(5G25) |
Lunghezza linea[m]: 125 |
1| Sigla armonizzata: FG100M1 0] ‘)\( &< | &<
—!
H Portata[AL 93 F —\ a a | q
l Tipologia linea: CAVO s |
al 3 , -
> LD LD
B Id N d L N I
- *r—— ¢———— *—— *>—— *——
X6 x6 x2 X3 X2
[ [
[v] [ [ [ [ [
Sigla: QUA 7 1 x6 x6 X2 X3 x2
Il Alimentazione: —
lcc Max [KA] 1,989 ,
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 /” /4' P /‘ /?
C || Caduta di Tensione [%]. 1,18
Il Frequenza [Hz]: 50 -7y |- -4 r_———
Tipo di Quadro: Involucro separato MT201
Grado di prOtez_lone IP: 43 Utenza QUA1 C-3 Utenza QUA1 C4 Utenza QUA1 C-5 Utenza QUA1 C-7 Utenza QUA1 C-8
Ji_.Numero moduli: 18
- Sigia utenza QUA1C0 QUAT C-1 QUA1C-2 QUA1C-3 QUA1T C4 QUA1CS QUA1 C-6 QUATC-7 QUAIC8
D . DISPOSITIVO PROTEZIONE ILLUMINAZIONE ACCENSIONI 1-6 ACCENSIONI 7-13 ACCENSIONI 17 - 18 ILLUMINAZIONE ACCENSIONI 14 -16 ACCENSIONI 19-20
escrizione SOVRATENSIONI SPD CIRCUITO 1 CIRCUITO 2
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 13 0 18 06 06 06 1,8 06 06
CORRENTE (lb) [A] 27 0 8,66 2,887 2,887 2,887 8,66 2,887 2,887
D|LTENSIONE V] 400 400 400 230 230 230 400 230 230
COSFI 0,9 — 0,9 09 09 09 0,9 09 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NC NO NO NO NO NO NO NO NO
Curva c C - - - c - —
Polarita Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N
m Taglia 100 50 10 — - - 10 - -
PROTEZIONE Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE - - - MODULARE _ _
In [A] 100 50 10 - — - 10 - -
Im [A] - 500 100 - - - 100 - -
| differenziale [A] - 05-A 0,03-A - — - 0,03-A - -
E P.d.l. [KA] - 15 10 - - - 8 - -
SCARICATORE CONTATTO AUSILIARIO 6 RELE' PASSO PASSO 6 RELE' PASSO PASSO 2 RELE' PASSO PASSO CONTATTO AUSILIARIO 3 RELE' PASSO PASSO 2 RELE' PASSO PASSO
AUSILIARI
] Sigla — — — FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1
Lunghezza [m] - - - 12 12 12 35 12 12
LINEA POSA - — - 143/E 13_/30/0,8 143/E 13_/30/0,8 143/E 13 /30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/C 12_/30/0,8 143/C 12_/30/0,8
Sezione [mmaq] 1(362,5) 1(3G2,5) 1(362,5) 1(562,5) 1(362,5) 1(362,5)
Portata (iz) [A] - - — 29 29 2 2 2 %
TITOLO COMMITTENTE FILE FOGLIC i SEGUE
F CITTA' di TORINO U_QUA1_00001 L 8
QUA1T - QUADRO LOCALI UFFICI ASSOCIAZIONI 1 e Direzi 21 Tecnici LA CONTR APPR.
Vice Direzione Generale Servizi Tecnici
Settore Ed{fi(,’l MlllliCi]?tlli DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 016
1 l 2 l 3 4 5 6 l 7 | )




1 2 3 | 4 5 6 l 8
DALFG1 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 1,989 kA - 1d: 1 A ALFG3 >
@ @ ® @ @ @ @ &—
&
DAL FG 1 4————— ——
l
X X X X X X X X
: 4 Y L § L
1 Q Q Q Q Q Q Q Q
| - i = J i - - §'
! ) P D p P p) p
l I i ] I i i I i
|
T |
- g §
Ve Ve a P A e A e
Utenza QUA1 C-9 Utenza QUA1 C-10 Utenza QUA1 C-11 Utenza QUAT C-12 Utenza QUA1 C-13 Utenza QUA? C-14 Utenza QUA1 C-15 Utenza QUA1 C-17
Sigla utenza QUA1 C-8 QUA1 C-10 QUA1 C-11 QUA1 C-12 QUA1 C-13 QUA1 C-14 QUA1 C-15 QUA1 C-16 QUA1 C17
Descrizi SERVIZI E LOCALI TECNIC! JLLUMINAZIONE DI PRESE DI SERVIZIO PRESE DI SERVIZIO PRESE FANCOIL PRESE FANCOIL RIVELAZIONE FUMI ANTINTRUSIONE IMPIANT! DI CHIAMATA
escrizione SICUREZZA CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 LATO DX LATO SX
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 05 0,01 3 3 1.2 1,2 0,2 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 2,887 0,048 4,811 4811 5,774 5,774 0,962 0 0
TENSIONE V] 230 230 400 400 230 230 230 230 230
COSFI 08 09 09 09 09 09 09 - -
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO Sl NO NO NO NO NO NO NO
Curva - c C C c C C C c
Polarita Monofase L2+N Monofase L1+N Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Taglia . 10 16 16 16 16 10 10 10
PROTEZIONE Esecuzione - MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
In [A] - 10 16 16 16 16 10 10 10
Im [A] - 100 160 160 160 160 100 100 100
| differenziale [A] - 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A
P.d.l [kA] — 8 25 25 10 10 8 6 ]
CONTATTORE TRASFORMATORE 220124V
AUSILIARI
Sigla NO7GS-K FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG10OM1 FG100M1 FG100M1 — NO7G9-K
Lunghezza [m] 6 20 2% 25 25 25 3 - 12
LINEA POSA 115/A__1/30/0,8 143/3M13 /30/0,8 14311M_2/3000,8 143/1M__2/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/300,8 143/3M13_/3010,8 - 1151U__1/30/08
Sezione [mmq] 1(2x1X2,51+PE25 125 1(564) 1{5G4) 1(3G2,5) 1(362,5) 1(3G2,5) 1(2x1X1,5)
Portata (Iz) [A] 20 2 24 24 20 29 29 — 12
TITOLO COMMITTENTE FiLE FOGLIO I SEGUE
CITTA' di TORINO U_QuA1_00002 | 7 S
QUA1 - QUADRO LOCALI UFFICI ASSOCIAZIONI 1 ce Direzi i Tecnici HLAR CONTR APPR
Vice Direzione Generale Servizi Tecnici
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino
1 | 2 | 3 4 5 A 1 =




1 2 3 | 4 5 6 8
DALFG2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 1,989 kA-Id: 1 A
$ L & L
‘x ‘x &( ‘x
Q Q Q Q
5 5 5 5
Id Id d I
/’ g 3 \ ]
/‘
mm o e £
é MT201 V
Utenza QUA1 C-20 Utenza QUA1 C-21
Sigla utenza QUA1 C-18 QUA1 C19 QUA1 C-20 QUA1 C-21
- SERRAMENT VALVOLE IMPIANTO HUB TELEFONIA ASPIRAZIONE BAGNI
Descrizione MOTORIZATI TERMOFLUIDICO
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 0 0 0,15 0,15
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0722 0,722
TENSIONE Vi 230 230 230 230
COSFI - - 09 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO NO NO
Curva C C C C
Polarita Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Taglia 10 10 10 10
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
PROTEZIONE In Al 10 0 10 10
Im [A] 100 100 100 100
| differenziale [A] 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A
P.d.lL [kA] 8 6 6 8
CENTRALINA MOTORI FINESTRE CENTRALINA RISCALDAMENTO!
TRASFORMATORE 220124V
AUSILIARI
Sigla — — FG100M1 FG100M1
Lunghezza [m] - - 3 12
LINEA POSA - — 143/2M_3A/30/0,8 143/2M_3A/30/0,8
Sezione [mmq] 1(3G2,5) 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] — — 24 24
G I
TITOLO COMMITTENTE I i TORING FiLE U_QUA1_OOOO3 ' FO é_!O SEG3UE
QUA1 = QUAD RO LOCAL| U FF I CI ASSOC‘AZ I ON l 1 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB. | CONTR. I APPR.
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino
K | 2 l 3 4 5 6 | l 8




1 2 3 l 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 8,129 kA - Id: 1 A
CONSEGNA ENTE *
DISTRIBUTORE
g
L
2 %
g [kWh -
2 X Q
1 -
= ‘}Q )
% gl Id
i
Sigla: 1GU2
Alimentazione:
lcc Max [kKA]L: 8,129 »
Tens. Nomin. di impiego [VI: 400 f %
Caduta di Tensione [%]: 0,09
Frequenza [Hz]: sc 1 00— T
| Tipo di Quadro: Involucro separato é
Grado di protezione IP: 55 MT101 QA2
Numero moduli: 12
Sigla utenza IGU2 C-0 16U2 C-1
o INTERRUTTORE
Descrizione CENERALE
POTENZA CONTEMPORANEA (kW] 13 13
CORRENTE (Ib) [A] 27 7
TENSIONE V] 400 400
COSFI 09 08
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO
Curva C —
Polarita Quadripolars Quadripolare
Taglia 32 -
Esecuzione MODULARE —
PROTEZIONE in Al ” _
Im [A] 320 -
| differenziale [A] 1-A -~
P.dL [kA] 10 -
BOBINA DI SGANCIO
RIARMO AUTOMATICO
AUSILIARI
Sigla — FG100M1
Lunghezza [m] - 125
LINEA POSA - 143/8M61_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(5625)
Portata (1z) [A] — 69
TITOLO / COMMITTENTE T i TORING FILE U_IGU2_00001 FOG1UO 1 SEG1UE
IGUZ - INTE RRUTTORE GENERALE U FFICI 2 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici FLAS lCONTR' APPR
Settore Edifici Municipali DISEGND
via Meucci 4, 10121 Torino 017
1 | 2 l 3 6 | ! 8




1 2 | 3 l 4 5 6 7 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 1,989 kA -1d: 1 A ALFG2 >
Da Quadro: 1GU2 L 2 @ &
Partenza: IGU2 C-1 L 4 @ $ & ®—
Schema di riferimento: 017
Alimentazione: QUADRIPOLARE . ALFG 2
cavo [mmq]: 1(5G25) e o =171 '
Lunghezza linea[m]: 125 ;
Sigla armonizzata: FG100M1 o &< &< I &<
1
Portata [Al: 93 J’“D—\' |
Tipologia linea: CAVO Qs Q Q 1 Q
- - l -
5 0 5
ld ] ld L N Id
—_ _
x4 X5 X2 X2 X2
[ [ T TS
Sigla: QUAZ x4 x5 X2 X2 x2
Alimentazione: —
icc Max [KA]: 1,989
. in. di impi :
Tens Nomm d. mpiego [V] 400 /‘ /‘ /‘ /‘ /‘
Caduta di Tensione [%] 1,18
Frequenza [Hz]: 50 ""“""““_———T"“‘_—_—“““_——_— R I e I e B S
Tipo di Quadro: Involucro separato i}
Grado di protezione IP: 43 MT201
- Utenza QUA2 C-3 Utenza QUAZ C4 Utenza QUA2 C-5 Utenza QUA2 C-7 Utenza QUA2 C-8
Numero moduli: 18
Sigla utenza QUA2 G0 QUA2 C-1 QUA2 C-2 QUA2 C-3 QUA2 C4 QUA2C-5 QUA2 C-6 QUA2 C-7 QUA2 C-8
D . DISPOSITIVO PROTEZIONE ILLUMINAZIONE ACCENSIONI 14 ACCENSIONI 59 ACCENSIONI 13-14 ILLUMINAZIONE ACCENSIONI 10-12 ACCENSIONI 15-16
escrizione SOVRATENSIONI SPD CIRCUITO 1 CIRCUITO 2
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 13 0 18 08 08 08 18 06 06
CORRENTE (Ib) [A] 27 0 8,66 2,887 2,887 2,887 8,66 2,887 2,887
TENSIONE V] 400 400 400 230 230 230 400 230 230
COSFI 09 — 09 09 09 09 09 09 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Curva c c - - - c - -
Polarita Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N
Taglia 100 50 10 — —_ - 10 - -
PROTEZIONE Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE — — - MODULARE - -
in [A] 100 50 10 - - — 10 — —
Im [A] - 500 100 — — - 100 — -
| differenziale [A] - 05-A 0,03-A - - - 0,03-A - —
P.d.lL [KA] - 15 10 - — — 6 - —
SCARICATORE CONTATTO AUSILIARIO 4 RELE' PASSO PASSO § RELE' PASSO PASSO 2 RELE' PASSO PASSO CONTATTO AUSILIARIO 2 RELE' PASSO PASSO 2 RELE' PASSO PASSO
AUSILIARI
S igla - - - FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1
Lunghezza [m] —_ - — 12 12 12 3 12 12
LINEA POSA - —_ — 143/E13_/30/0,8 143/E 13 /30/0,8 143/E 13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/C 12 /30/0,8 143/C 12_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(362,5) 1(362,5) 1(362,5) 1(562,5) 1(362,5) . 1(3625)
Portata (1z) [A] - - - 29 2 29 2% 26 2
TITOLO COMMITTENTE FILE FOGLIO I SEGUE
CITTA' di TORINO U_QUA2 00001 ! 8
QUA2 - QUADRO LOCALI UFFICI ASSOCIAZIONI 2 ce Direzi i Tecnici FLae CONTR. APPR
Vice Direzione Generale Servizi Tecnici
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 018
1 l 2 l 3 4 5 A 7 I ]




1 2 3 | 4 5 6 8
oaret > Dafibarratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 1,989 KA - Id: 1A arss P
L @ @ @ L 2 L @ $—
®
DAL FG 1 4—-—- = — ——
|
X X X > X X X b,
& $ $ $ $ $ ‘ $
] Q Q Q Q Q Q Q Q
| i - - 0 :J ] 1 5‘1
| p P D P P p )
l I i I Id i I d i
|
R B
: §§
Utenza QUA2 C-9 Utenza QUA2 C-10 Utenza QUA2 C-11 Utenza QUA2 C-12 Utenza QUA2 C-13 Utenza QUA2 C-14 Utenza QUA2 C-15 Utenza QUA2 C-17
Sigla utenza QUA2C-9 QUA2 C-10 QUA2 C-11 QUA2 C-12 QUA2C-13 QUA2 C-14 QUA2 C-15 QUA2 C-18 QUA2 CA7
Descrizi SERVIZI E LOCALI TECNICI ILLUMINAZIONE DI PRESE Di SERVIZIO PRESE DI SERVIZIO PRESE FANCOIL PRESE FANCOIL RIVELAZIONE FUMI ANTINTRUSIONE IMPIANTI DI CHIAMATA
escrizione SICUREZZA CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 LATODX LATO SX
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 06 0,01 3 3 1,2 1,2 0.2 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 2,887 0,048 4,811 4811 5,774 5,774 0,962 0 0
TENSIONE Y] 230 230 400 400 230 230 230 230 20
COSFI 09 09 09 09 09 09 08 - -
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO Si NO NO NO NO NO NO ]
Curva - c C ¢ c ¢ C C C
Polarita Monofase L3+N Monofase L1+N Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Taglia — 10 16 16 16 16 10 10 10
PROTEZIONE Esecuzione - MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
In [A] — 10 16 16 16 16 10 0 10
Im [A] - 100 160 160 160 160 100 100 100
| differenziale [A] - 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A
P.d.l [kA] — 6 2 25 10 10 8 6 6
CONTATTORE TRASFORMATORE 220124V
AUSILIARI
Sigla NO7GS-K FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 — NOTGE-K
Lunghezza [m] 8 20 25 25 25 25 3 — 12
LINEA POSA 145/A__1/300,8 143/3M13_/30/0,8 143/1M_2/3000,8 14311M_2/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/3010,8 - 1151U_1/30/0,8
Sezione [mmq] 1(2X1X2,5)+PE2,5 1(2X1,5) 1(564) 1(564) 1(362,5) 1(362,5) 1(362,5) 1(2x1X1,5)
Portata (1z) [A] 20 21 24 24 29 29 29 - 12
TITOLO COMMITTENTE FILE FOGLIC i SEGUE
CITTA’ di TORINO U_QUAZ_00002 2 3
QUAZ2 - QUADRO LOCALI UFFICI ASSOCIAZIONI 2 e Direzi ot Tecnici FLAB: CONTR. APPR
Vice Direzione Generale Servizi Tecnici
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 018
1 | 2 I 3 4 5 6 | R




1 2 3 l 4 5 6 8
DALFG2 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 1,989 kA - Id: 1 A
@ @ @ &
'Y . °\ 'Y
Q Q Q Q
) B B
I i I o
CENTRALINA
SERRAMENTI RGBT /’ /¢
é MT201 ’
Utenza QUA2 C-20 Utenza QUA2 C-21
Sigla utenza QUA2C-18 QUA2 C-18 QUAZ C-20 QUA2 C-21
o SERRAMENTI VALVOLE IMPIANTO HUB TELEFONIA ASPIRAZIONE BAGNI
Descrizione MOTORIZZATI TERMOFLUIDICO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0,15 0,15
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0,722 0,722
TENSIONE V] 230 230 230 230
COSFI - - 09 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO NO NO
Curva c ¢ C ()
Polarita Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Taglia 10 10 10 10
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
PROTEZIONE In Al 1 10 10 10
Im [A] 100 100 100 100
| differenziale [A] 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A
P.d.l. [kA] 6 6 6 6
CENTRALINA MOTORI FINESTRE CENTRALINA RISCALDAMENTO)
TRASFORMATORE 220/24V
AUSILIARI
Sigla — - FG100M1 FG100M1
Lunghezza [m] — - 3 12
LINEA POSA - — 143/2M_3A/30/0,8 143/2M_3A/30/0,8
Sezione [mmg] 1(362,5) 1(3G2,5)
Portata (Iz) [A] - — 24 4
TITOLO COMMITTENTE A TORING FILE U_QUA2 00003 FOGsL\O i SEG3UE
QUAZ = QUAD RO LOCAL' U FFICI ASSOC'AZION' 2 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB. | CONTR. APPR
Settore E(Ilficl Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 018
1 l 2 I 3 4 5 6 | 1 8




1 2 3 l 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 8,129 kA - Id: 1 A
CONSEGNA ENTE ¢
DISTRIBUTORE
2
8
2 :
Z |kWh o -
2 X Q
1 -
b ‘}Q )
;'_‘ ':')r] d
i
Sigla: IGU3
Alimentazione:
lcc Max [KA: 8,129
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 % %
Caduta di Tensione [%]: 0,09
Frequenza [Hz]: 50 + === —= -
Tipo di Quadro: Involucro separato
Grado di protezione IP: 55 é MT101 QUAS
Numero moduli: 12
Sigla utenza IGU3 C-0 IGU3 C-1
o INTERRUTTORE
Descrizione GENERALE
POTENZA CONTEMPORANEA (kW] 13 13
CORRENTE (Ib) [A] 27 27
TENSIONE V] 400 400
COSFI 08 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO
Curva C -
Polarita Quadripolare Quadripolare
Taglia 32 -
Esecuzione MODULARE -
PROTEZIONE n Al 2 _
Im [A] 320 -
| differenziale [A] 1-A -
P.d.lL [kA] 10 -
BOBINA DI SGANCIO
RIARMO AUTOMATICO
AUSILIARI
Sigla — FG100M1
Lunghezza [m] - 85
LINEA POSA - 143/8MB1_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(5G25)
Portata (Iz) [A] — 69
TITOLO COMMITTENTE S FILE U_“IGU3__OOOO 1 | ' FOG1LIO 1 SEG1UE
IGU3 = INTE RRUTTORE GEN ERALE U FFIC' 3 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB. ICONTR' I APPR
Settore Edifici Municipali DISEGNG
via Meucci 4, 10121 Torino 019
1 | 2 3 6 ! 8




1 2 | 3 l 4 5 6 7 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 2,65 kA-1d: 1 A ALFG2 >
Da Quadro: 1GU3 ® & . 4
Partenza: IGU3 C-1 $ & L @ $—
Schema di riferimento: 019
Alimentazione: QUADRIPOLARE
Fr—t——————————— e —— ——1 === P ALFe2
cavo [mmq]: 1(6G25)
Lunghezza linea [m]; 85 :
Sigla armonizzata: FG100M1 o] ‘% &/ &
= |
Portata [Al, 93 F== q | q
Tipologia linea: CAVO @S Q |
2 d , 2
5 L[5 R
Id N Id L Id
- —
x4 x5 x2 x2 X2
m [ [ [ [ [
Sigla: QUAZ 1 x4 x5 X2 x2 x2
Alimentazione: —
fcc Max [KA]: 2,65
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 /‘ /‘ /‘ /‘ /‘
Caduta di Tensione [%]: 0,84
Frequenza [Hz]: 50 - r -y - - " 7T T
Tipo di Quadro; Involucro separato MT202
Grado di protezione IP: 43 Utenza QUA3 C-3 Utenza QUA3 C4 Utenza QUA3 G5 Utenza QUA3 C-7 Utenza QUA3 C-8
Numero moduli: 18
Sigla utenza QUA3 C0 QUA3 C-1 QUA3 C-2 QUA3 C-3 QUA3 C4 QUA3 C-5 QUA3 C-6 QUA3C7 QUA3 C-8
b o DISPOSITIVO PROTEZIONE JLLUMINAZIONE ACCENSION! 14 ACCENSIONI 58 ACCENSION! 13-14 ILLUMINAZIONE ACCENSION! 10-12 ACCENSION! 15-16
escrizione SOVRATENSIONI SPD CIRCUITO 1 CIRCUITO 2
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 13 0 18 06 06 06 18 06 056
CORRENTE (lb) [A] 27 0 8,66 2,887 2887 2,887 8,66 2,887 2,887
TENSIONE V] 400 400 400 230 230 230 400 230 230
COSFI 09 — 09 09 09 09 08 09 09
CIRCUITO A DOPPIO ISCLAMENTO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Curva c ¢ — - - C - -
Polarita Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N
Taglia 100 50 10 — - — 10 —_ -
PROTEZIONE Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE - - - MODULARE — —
In [A] 100 50 10 -— — — 10 — -
Im [A] - 500 100 - — — 100 — —
| differenziale [A] - 05-A 0,03-A - - - 0,03-A - -
P.d.l. [kA] - 15 10 - —- — 6 - -
SCARICATORE CONTATTO AUSILIARIO 4 RELE' PASSO PASSO 5 RELE' PASSO PASSO 2 RELE' PASSO PASSO CONTATTO AUSILIARIO 2 RELE' PASSO PASSO 2 RELE' PASSO PASSO
AUSILIARI
Sigla - — - FG10OM1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1
Lunghezza [m] - - — 12 12 12 35 12 12
LINEA POSA - - — 143/E 13_/30/0,8 143(E 13 _/30/0,8 143/E 13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/C 12_/30/0,8 143/C 12_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(362,5) 1(362,5) 1(362,5) 1(562,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5)
Portata (Iz) [A] - — - 2 29 29 26 26 2%
TITOLO COMMITTENTE FILE FOGLIO ! SEGUE
' U_QUA3 00001 1 3
QUA3 - QUADRO LOCALI UFFICI ASSOCIAZIONI 3 e Diresione Gonorate Somvis Tenici |70
- Vice Direzione Generale Servizi Tecnici
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino
1 t 2 l 3 4 5 6 1 7 l A




1 2 3 l 4 5 6 8
oaret > Dati barratura: 4001230V - 50Hz - loc = 2,65 kA - Id: 1A ares P
@ @ & @ @ & 9 *—
@
DAL FG 1 <~-—-— =
l
X X X X X X X X
& $ $ ‘ ‘ $ $ $
| Q Q Q Q Q Q Q Q
| J - 2 - - - = e
1 D D D p D D D )
| I ld I 1d Id V7] 1d i
I
e — 1
- §§
e A # 4 e A e Ve
202 v v v v v v v v
Utenza QUA3 C-9 Utenza QUA3 C-10 Utenza QUA3 C-11 Utenza QUA3 C-12 Utenza QUA3 C-13 Utenza QUA3 C-14 Utenza QUA3 C-15 Utenza QUA3 C-17
Sigla utenza QUA3 C-9 QUA3 C-10 QUA3 C-11 QUA3 C-12 QUA3 C-13 QUA3 C-14 QUA3 C-15 QUA3 C-16 QUA3 C-17
Descrizi SERVIZI E LOCALI TECNICI JLLUMINAZIONE DI PRESE DI SERVIZIO PRESE DI SERVIZIO PRESE FANCOIL PRESE FANCOIL RIVELAZIONE FUMI ANTINTRUSIONE {MPIANTI DI CHIAMATA
escrizione SICUREZZA CIRCUITO 4 CIRCUITO 2 LATO DX LATO SX
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 06 0,01 3 3 12 12 02 0 0
CORRENTE (lb) [A] 2,887 0,048 4,811 4,811 5,774 5774 0,962 0 0
TENSIONE V] 230 230 400 400 230 230 230 230 230
COSFI 08 09 09 09 09 09 08 — —
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO 8l NO NO NO NO NO NO ]
Curva - c C c C C ¢ C C
Polarita Monofase L2+N Monofase L1+N Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Taglia - 10 16 16 16 16 10 10 10
PROTEZIONE Esecuzione - MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
In [A] - 10 16 16 16 16 10 10 10
Im [A] — 100 160 160 160 160 100 100 100
| differenziale [A] - 003-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A
P.d.l [kA] - 6 2% 2 10 10 6 6 6
CONTATTORE TRASFORMATORE. 220/24V
AUSILIARI
Sigla NO7GO-K FG100M1 FG100M!1 FG100M1 FG100MI FG100M! FG100M1 - NO7Ga-K
Lunghezza [m] 6 20 25 2 25 25 3 - 12
LINEA POSA 115/A __113010,8 143/3M13_/30/0,8 143/1M__2/3000,8 143/1M_2/3010,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13 /30108 143/3M13_/30/0,8 - 1151U__1/30/0,8
Sezione [mmq] 1{2x1X2,5#PE25 1(2X1,5) 1(564) 1(564) 1(362,5) 1(362,5) 1(362,5) 1(21X1,5)
Portata (I1z) [A] 20 21 4 24 2 2 29 - 12
TITOLO COMMITTENTE FILE FOGLIO | SEGUE
CITTA’ di TORINO U_QUA3_00002 2 8
QUAS - QUADRO LOCALI UFFICI ASSOCIAZIONI 3 e Direzi Servizi Tecnici FLAs CONTR APPR
Vice Direzione Generale Servizi Tecnici
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 020
1 | 2 | 3 4 5 6 I I 8




1 2 3 | 4 5 6 8
DALFG2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 2,65 kA - 1d: 1 A
& @ @ @
‘x ‘x ‘x &(
Q Q Q Q
5 BB
d 1d ] d
CENTRALINA
SERRAMENT! RECADANENTD /¢ /’
é MT202 J
Utenza QUA3 C-20 Utenza QUA3 C-21
Sigla utenza QUA3 C-18 QUA3 C-19 QUA3 C-20 QUA3 C-21
o SERRAMENTI VALVOLE IMPIANTO HUB TELEFONIA ASPIRAZIONE BAGN!
Descrizione MOTORIZZATI TERMOFLUIDICO
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 0 0 0,15 0,15
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0,722 0,722
TENSIONE I\ 230 230 230 230
COSFI - — 09 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO NO NO
Curva C c C c
Polarita Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Taglia 1 10 10 10
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
PROTEZIONE In [A] 10 10 10 0
Im [A] 100 100 100 100
| differenziale [A] 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A
P.d.i. [KA] 6 6 6 6
CENTRALINA MOTOR! FINESTRE CENTRALINA RISCALDAMENTO
TRASFORMATORE 220/24V
AUSILIARI
Sigla - - FG100M!1 FG100M1
Lunghezza [m] — — 3 12
LINEA POSA - - 143/2M_3A/30/0,8 143/2M_3A/30/0,8
Sezione [Mmmq] 1{3G2,5) 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] - - 2% 24
TITOLO COMMITTENTE TP TORING FiLE U QUAS“OOOOB FOGsLIO I SEGSUE
QUA3 - QUAD RO LOCALl U F F I CI ASSOC IAZ I O N l 3 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB. l CONTR. APPR.
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino
1 l 2 | 3 4 5 6 l | ]




1 2 3 l 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 8,129 kA -1d: 1 A
A CONSEGNA ENTE ®
DISTRIBUTORE
I
L
2 X
& |kWh o -(n)
2 (X Q
5 ﬁ 5
g o TS
B E‘ '>;1 1d
i S
Sigla: /GU4
Il Alimentazione:
lcc Max [kA]: 8,129
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 f %
C |i_.Caduta di Tensione [%]. 0,09
Frequenza [Hz]: ¢ {1 —FF""™=—== -
gpo di (.Quadro._ 'Involucro separato E_:B MT101
|| Grado di protezione IP: 55 QuAd
Numero moduli: 12
||| Sigla utenza (GU4 G0 16U4 ¢
o INTERRUTTORE
Descrizione GENERALE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 13 13
CORRENTE (lb) [A] 27 27
D TENSIONE [V} 400 400
COSFI 09 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO
Curva ¢ —
Polarita Quadripolare Quadripolare
| Taglia R -
Esecuzione MODULARE -
PROTEZIONE n Al 2 _
Im [A] 320 —
| differenziale [A] 1-A —
E P.d.l. [kA] 10 -
BOBINA DI SGANCIO
RIARMO AUTOMATICO
AUSILIARI
] Sigla - FG100M1
Lunghezza [m] — 85
LINEA POSA - 143/8M61_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(5625)
Portata (1z) [A] - 69
F [TiToLo COMMITTENTE I FILE U_lGU4__00001 { FOG1LIO ! SEG1UE
IGU4 - INTERRUTTORE GENERALE UFF'CI 4 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB. ICONTR' IAPPR‘
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucei 4, 10121 Torino 021
1 l 2 3 A l [ R




1 2 i 3 l 4 5 6 7 8
r; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 2,65 kA - Id: 1 A ars2 P
Da Quadro:  1GU4 & . 4 @
Partenza: 1GU4 C-1 & 4 L 4 ® ®—
Schema di riferimento: 021
Alimentazione: QUADRIPOLARE
cavo [mmgq}: 1(5G25) | I e o F—1 "1 77 —> ALFG2
Lunghezzalinea|m]: 85 ;
Sigla armonizzata: FG100M1 AD ‘)f Xf | &‘
Portata [Al: 93 F= "\ |
Tipologia linea: CAVO @S Q Q | Q
- J { J
5 L N
ld ] d L ] Id
*——— &—— ——— & ————
x4 X5 X2 X2 X2
.
% TS TS [
Sigla: QUA4 . x4 X5 x2 x2 x2
l Alimentazione: -
lcc Max [KA]L 2,65
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 f f /‘ ¢¢‘ /4' f /‘ //'
Caduta di Tensione [%]: 0,84
Frequenza [Hz]: c 11 " ""™""""""">-"""""""\{\7’r ~~"~—"—"”"" """\ -~~"~—"— """ "|\r1r - ”—"—""”""¥”"/-V'V—V————— /- T
| Tipo di Quadro: Involucro separato MT202 Y;' K; K}F J Y}
Grado di protezione IP: 43 Utenza QUA4 C-3 Utenza QUA4 C4 Utenza QUA4 C-5 Utenza QUA4 C-7 Utenza QUA4 C-8
Numero moduli: 18
Sig la utenza QUM C-0 QUA4 CA1 QUA4 C-2 QUA4 C-3 QUA4 C4 QUA4 C-5 QUA4 C-6 QUM C-7 QUALC8
o DISPOSITIVO PROTEZIONE ILLUMINAZIONE ACCENSIONI 14 ACCENSIONI 59 ACCENSIONI 13-14 ILLUMINAZIONE ACCENSIONI 10-12 ACCENSIONI 15-16
Descrizione SOVRATENSIONI SPD CIRCUITO 1 CIRCUITO2
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 13 0 18 06 06 06 18 06 06
CORRENTE (ib) [A] 27 0 8,66 2,887 2,887 2,687 8,66 2,687 2,387
TENSIONE W 400 400 400 230 230 230 400 230 230
COSFI 09 - 09 09 09 09 08 08 08
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Curva ¢ C - — - C - -~
Polarita Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Quadripolare Monofase L2+N Monofase L2+N
Taglia 100 50 10 o — - 10 - —
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE — - - MODULARE — —
PROTEZIONE In [A] 100 50 10 - — — 10 - —
Im [A] - 500 100 — - - 100 - —
| differenziale [A] - 05-A 0,03-A — - - 0,03-A - -
P.d.L [kA] — 15 10 —- - — 6 —- -
SCARICATORE CONTATTO AUSILIARIO 4 RELE' PASSO PASSO 5 RELE' PASSO PASSO 2 RELE' PASSO PASSO CONTATTO AUSILIARIO 2 RELE' PASSO PASSO 2 RELE' PASSO PASSO
AUSILIARI
Sigla - - — FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1
Lunghezza [m] — —_ - 12 12 12 35 12 12
LINEA POSA - — — 143/E 13_/30/0,8 143/E 13_/30/0,8 143/E 13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/C 12_/30/0,8 143/C 12_/30/0,8
Sezione Immq] 1(3625) 1(362,5) 1(362,5) 1(5625) 1(3625) 1(362,5)
Portata (I1z) [A] - - — 29 29 2 26 2 2%
TITOLO COMMITTENTE CITTA i TORING FILE U_QUA4_00001 FOG1LIO [} SEG:;JE
QUA4 - QUAD RO LOCALI U FFICI ASSOC IAZlON I 4 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB. l CONTR. APPR
Settore Edifici Municipali DISEGNG
via Meucci 4, 10121 Torino
1 I 2 | 3 4 5 6 7 I 8




2 3 l 4 | 5 6 8
DALFG 1 D> Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,65 kA - Id: 1 A ALFG3 >
@ @ L 2 @ L 4 > 4 ® ®—
@
DALFG 1 4»——— ————n
|
| ‘X &( ‘\< ‘x &( &( &( ‘x
; Q Q Q Q Q Q Q Q
1 - il = - - = = =
| ) P D D P D P )
| I o I Id P o I i
|
b= €§
A A P P e e A e

MT202
Utenza QUA4 C-9 Utenza QUA4 C-10 Utenza QUA4 C-11 Utenza QUA4 C-12 Utenza QUA4 C-13 Utenza QUA4 C-14 Utenza QUA4 C-15 Utenza QUA4 C-17
Sigla utenza QUA4 G- QUA4 C-10 QUA4 C-11 QUA4 C-12 QUA4 C-13 QUA4 C-14 QUA4 C-15 QUA4 C-18 QUA4 C-17
o SERVIZI E LOCALI TECNICI ILLUMINAZIONE DI PRESE DI SERVIZIO PRESE DI SERVIZIO PRESE FANCOIL PRESE FANCOIL RIVELAZIONE FUMI ANTINTRUSIONE IMPIANTI DI CHIAMATA
Descrizione SICUREZZA CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 LATO DX LATO SX
POTENZA CONTEMPORANEA (kW] 06 0,01 3 3 1,2 1,2 02 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 2,887 0,048 4,811 4811 5,774 5,774 0,962 0 0
TENSIONE [\ 230 230 400 400 230 230 230 230 230
COSFI 0.9 0,9 0,8 09 0,9 08 03 — —
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO Sl NO NO NO NO NO NO NO
Curva - C ¢ c ¢ c c c c
Polarita Monofase L2+N Monofase L1+N Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Taglia - 10 16 16 16 16 10 10 10
Esecuzione - MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
PROTEZIONE In [A] - 10 16 16 16 16 10 10 10
Im [A] — 100 160 160 160 160 100 100 100
| differenziale [A] - 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A
P.d.l [kA] - 6 25 2% 10 10 6 6 6
CONTATTORE TRASFORMATORE 220/24V
AUSILIARI
Sigla NO7G8-K FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 FG100M1 — NO7G3-K
Lunghezza [m] 6 20 pii 25 25 25 3 — 12
LINEA POSA 115/A__1/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/1M__2/30/08 14311M__2/30/0,8 143/3M13_J300,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 - 115/1U_1/3010,8
Sezione [mmaq] 1(2AX2EHPE25 1(2X1,5) 1(564) 1(564) 1(362,5) 1(3625) 1(362,5) 1(2x1X1,5)
Portata (Iz) [A] 20 2 2% 2% 29 29 29 - 12
THOLO COMMITTENTE R FILE U_QUA4. 00002 FOGQLIO T SEGéJE
QUA4 - QUAD RO LOCALI U FF l CI ASSOCIAZI ONI 4 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB. CONTR APPR.
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino
1 I 2 3 A r 5 : a T 5




1 2 3 | 4 5 6 8
oars2 > Datibarratura: 400/230V - 50Hz - lec = 2,65 kA - Id: 1 A
& @ ® L
'Y . s 'Y
Q Q Q Q
s BB
d ld 1 d
S o / be
é MT202 KJ
Utenza QUA4 C-20 Utenza QUA4 C-21
Sigla utenza QUA C-18 QUA4 C-19 QUA4 C-20 QUA4 C-21
. SERRAMENTI VALVOLE IMPIANTO HUB TELEFONIA ASPIRAZIONE BAGNI
Descrizione MOTORIZZATI TERMOFLUIDICO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0,15 0,15
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0,722 0722
TENSIONE V] 230 230 230 230
COSFI - — 09 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO NO NO
Curva C o C C
Polarita Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
Taglia 10 10 10 10
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
PROTEZIONE In Al 10 10 10 10
Im [A] 100 100 100 100
| differenziale [A] 0,03-A 0,03-A 0,03-A 0,03-A
P.d.l. [kA] 6 6 8 6
CENTRALINA MOTOR! FINESTRE CENTRALINA RISCALDAMENTO
TRASFORMATORE 220124V
AUSILIARI
Sigla - - FG100M1 FG100M1
Lunghezza [m] - — 3 12
LINEA POSA - - 143/2M_3A/30/0.8 143/2M_3A/30/0,8
Sezione [mmq] 1(3G2,5} 1(362,5)
Portata (1z) [A] - - 2% 24
TITOLO COMMITTENTE A 4t TORING FILE U_QUA4_00003 FOG3LIO | SEG§)E
QUA4 = QUAD RO LOCAL' U FFICI ASSOC IAZI ONI 4 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB. | CONTR: APPR
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino
l l 4 5 A [ I ]




1 2 3 I 6 8
Dati barratura: 400V - 50Hz - lcc = 5,276 kA - 1d: 0,5 A
CONSEGNA ENTE ¢
DISTRIBUTORE
g
L
é X
E |kWh -
2 (X Q
L3 -
b ‘]o p
g 3 1
D)
i
Sigla: IGA1
Alimentazione:
Icc Max [KA]: 5,276
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 /f //‘
Caduta di Tensione [%]: 0,1
Il Frequenza [Hz]: s ¥ " -
Tipo di Quadro: involucro separato
Grado di protezione IP: 55 é MT101 QYA
I Numero moduli: 12
Sigla utenza IGA1-CO IGA1-C1
o INTERRUTTORE
Descrizione GENERALE
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 33 33
CORRENTE (Ib) [A] 9,167 9,167
TENSIONE [V] 400 400
COSFI 08 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO
Curva C —
Polarita Monofase L1+N Monofase L1+N
Taglia 20 —
Esecuzione MODULARE -
PROTEZIONE in Al 2 _
Im [A] 200 -
| differenziale [A] 05-A -
P.d.lL [KA] 10 -
BOBINA DI SGANCIO
RIARMO AUTOMATICO
AUSILIARI
Sigla — FG100M1
Lunghezza [m] - 145
LINEA POSA — 143/8M61_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(3G10)
Portata (Iz) [A] — 49
TITOLO COMMITTENTE R |rie U_IGA1_00001 FOG1LIO I SEG1UE
IGA1 - INTERRUTTORE GENERALE ALLOGGIO 1 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB. CONTR. APPR.
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 023
1 | 2 3 6 I ]




1 2 3 l 4 5 6 8
:: Dati barratura: 400V - 50Hz - lcc = 0,664 kA - 1d: 0,5 A
Da Quadro:  I1GA1 L 2 &
Partenza: IGA1-C1
Schema di riferimento; 23
Alimentazione: BIPOLARE
cavo [mmq}: 1(3G10)
Lunghezza linea [m]: 145
—| _sigla armonizzata: FG100M1 5 X X X
H Portata[A 66 \ ‘\ ‘\ ‘
| Tipologia linea: CAVO s Q Q q
5 5 5
d Id Id
Sigla: QYAT
Alimentazione:
lcc Max [KAT: 0,664
Tens. Nomin. di impiego [VI: 400 /¢‘ /f /é‘ /¢
Caduta di Tensione [%]: 1,27
H Frequenza [Hz]: 50 —_““‘““‘—_‘;;‘__——“‘%;‘ ______ -
Tipo di Quadro: involucro centrale
Gfado di protezione IP: 40 é MT203
Utenza QYA1-C1 Utenza QYA1-C2 Utenza QYA1-C3
}| Numero moduli: 12
- Sigla utenza QYA1-CO QYA1-C1 QYA1-C2 QYA1-C3
o INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PRESE ALLOGGIO PRESE CUCINA
Descrizione GENERALE ALLOGGIO
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 33 08 1 15
CORRENTE (Ib) [A] 9,167 2,222 2,778 4,167
TENSIONE V] 400 400 400 400
COSFI 09 09 09 029
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO NO NO
Curva C C c
Polarita Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
- Taglia 20 10 16 16
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
PROTEZIONE In (Al 20 10 16 16
Im [A] - 100 160 160
| differenziale [A] - 0,03-A 0,03-A 0,03-A
P.d.lL [kA] - 10 10 10
AUSILIARI
»m Sigla - NO7G9K NO7GOK NO7G9K
Lunghezza [m] - 15 15 6
LINEA POSA - 14311U__1/30/0,8 143MU__1/30/0,8 143/1U__1/30/0,8
Sezione [mmq] 1(2x1X2,5)+PE2,5 1{X1X2,5)+PE2,5 1(2X1XA)+PE4
Portata (Iz) [A] - 21 21 29
TITOLO COMMITTENTE T TORING FIiLE U_QYA1 00001 FOG1LIO i SEG1UE
QYA1 - QUADRO ALLOGG'O 1 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAS |CONTR APPR
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino 024
1 I 2 3 4 5 6 I | R




1 2 3 I 6 8
Dati barratura: 400V - 50Hz - Icc = 5,276 kA-1d: 0,5 A
CONSEGNA ENTE *
DISTRIBUTORE
e
)
2 %
@ [kwh -
2 ok Q
5 ‘1 5
g L )
= 1
: r
~t=
Sigla: IGAZ
Alimentazione:
Icc Max [KA]: 5276
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 /? /‘
Caduta di Tensione [%]: 0,1
Frequenza [Hz]: 5 & - =="7"—= -
Tipo di Quadro: Involucro separato
Grado di protezione IP: 55 é MT101 Qv
Numero moduli: 12
Sigla utenza IGA2-CO IGA2-C1
o INTERRUTTORE
Descrizione GENERALE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 33 33
CORRENTE (ib) [A] 9,167 9,167
TENSIONE V] 400 400
COSFI 09 03
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO
Curva ¢ -
Polarita Monofase L1+N Monofase L1+N
Taglia 20 -
Esecuzione MODULARE -
PROTEZIONE in Al " B
im [A] 200 -
| differenziale [A] 05-A —
P.dlL [kA] 10 -
BOBINA DI SGANCIO
RIARMO AUTOMATICO
AUSILIARI
Sigla - FGTOR
Lunghezza [m] — 153
LINEA POSA - 143/8M81_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(3610)
Portata (I1z) [A] — 49
TITOLO COMMITTENTE P TORING FILE U_IGAZ 00001 FOG1LIO I SEG1UE
IGAZ = INTERRUTTORE GENERALE ALLOGG!O 2 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB. CONTR. APPR.
Settore Edifici Municipali DISEGND
via Meucci 4, 10121 Torino 025
1 i ? 3 4 A R | l a




1 2 3 | 4 l 5 6 8
:: Dati barratura: 400V - 50Hz - lcc = 0,633 kA - Id: 0,5 A
Da Quadro: 1GA2 @ $ \ 4
l Partenza: 1GA2-C1
Schema di riferimento:
Alimentazione:
cavo [mmaq]: 1(3G10)
Lunghezza linea [m]: 153
—1|_Sigla armonizzata: FG100M1 5 X X X
“ Portata [Al. 66 F= L\QS “Q ‘Q ‘Q
I Tipologia linea: CAVO 5] :),:l 5:]
ld ld Id
Sigla: QRYAZ
Alimentazione:
J] lec Max [kA]: 0,633
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 ¢¢' /‘ //’ /é‘
Caduta di Tensione [%]: 1,34
Frequenza [Hz]: 50 ’“"""“‘——""“;;“‘—’““‘“_:; ““““““ -
Tipo di Quadro: Involucro centrale
Gfado di protezione IP: 40 é MT203
Utenza QYA2-C1 Utenza QYA2-C2 Utenza QYA2-C3
Numero moduli; 12
il Sigla utenza QYA2-CO QYA2-C1 QYA2-C2 QYA2-C3
o INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE PRESE ALLOGGIO PRESE CUCINA
Descrizione GENERALE ALLOGGIO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 33 08 1 15
CORRENTE (lb) [A] 9,167 2,222 2,778 4,187
TENSIONE V] 400 400 400 400
COSFI 08 09 08 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO NO NO NO NO
Curva C C c
Polarita Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
. Taglia 20 10 16 16
Esecuzione MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
PROTEZIONE In [A] 20 10 16 16
Im [A] - 100 160 160
| differenziale [A] - 0,03-A 0,03-A 0,03-A
P.d.l [kA] - 10 10 10
AUSILIARI
. Sigla - NO7GA-K NOTGO-K NO7G9-K
Lunghezza [m] - 15 15 8
LINEA POSA - 143/1U__1/30/0,8 143/1U__1/30/0,8 143/1U__ 1/30/0,8
Sezione [mmaq] 1(2x1X2,514PE2,5 1(2x1X2,5)+PE2,5 1(2X1X4}+PEA
Portata (Iz) [A] - 2 21 29
TITOLO COMMITTENTE T TORING FILE U__QYAZ_OOOO'] FOG1LIO ] SEG1UE
QYA2 - QUADRO ALLOGGIO 2 Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAB. !CONTR' APPR
. Settore Edifici Municipali DISEGNG
via Meucci 4, 10121 Torino 026
1 I 2 3 4 5 6 | | ]




1 2 ] 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,362 kA - 1d: 10 A
CONSEGNA ENTE *
DISTRIBUTORE
e
2
oo
£ [own Bl
3 2O
g X Q
13 o
o ‘Wo )
g 7 1d
e[ D
i
Sigla: IGP1
Alimentazione:
lcc Max [kA]: 9,362
Tens. Nomin. di impiego [VI: 400 //
Caduta di Tensione [%]: 0,12 %
Frequenza [Hz]: c 1  ————"——=—-= - -
Tipo di Quadro: Involucro separato é V
Grado di protezione |P: 65 s
Numero moduli: 180
Sigla utenza IGP1CO
o INTERUTTORE
Descrizione GENERALE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 70 70
CORRENTE (Ib) [A] 112 112
TENSIONE V] 400 400
COSFI 09 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO sl S|
Curva N.C. -
Polarita Quadripolare Quadripolare
Taglia 125 -
Esecuzione SCATOLATO —-
PROTEZIONE n Al 125 _
Im [A] 1.250 -
| differenziale [A] 10-A —
P.d.lL [kA] 16 -
BOBINA DI SGANCIO
RIARMO AUTOMATICO
AUSILIARI
Sigla — FG10M1
Lunghezza Im] —_ 15
LINEA POSA — 1431U_1/30/0,8
Sezione [mmg] 1(4x1X70)
Portata (1z) [A] - 143
TITOLO : COMMITTENTE A TORING FILE U__IGP1 00001 FOG1LIO I SEG1UE
IGP1 - INTERRUTTORE GEN ERALE ILLUMINAZIONE PU BBLICA Vice Direzi;ne Generale Servizi Tecnici ELAB. CONTR APPR.
Settore Edifici Municipali DISEGNG
via Meucci 4, 10121 Torino 027
| 6 | | 8




Da Quadro:  IGP1

Partenza: C1

Schema di riferimento: 027

Alimentazione:

QUADRIPOLARE

cavo [mmq]:

1(4x1X70)

Lunghezza linea [m]: 15

Sigla armonizzata:

FG10M1

Portata [Al: 179

Tipologia linea:

CAVO

Per maggiori dettagli sui circuiti

ausiliari consulare la relazione
tecnica RT6

Sigla:

QSIP

Alimentazione:

Icc Max [kA]:

8,163

Tens. Nomin. di impiego [V]:

400

Caduta di Tensione [%]:

0,36

Frequenza [Hzl:

50

Tipo di Quadro:

[nvolucro separato

LTS

VLTS

LTS

LTS

LTS

V

Grado di protezione IP: 25 Ulenza QSIP C-1 Utenza OSIP C-2 Utenza GSIP C-3 Utenza GSIP C-4 Uterza QSIP C-5
Numero moduli: 168
Sigla utenza QsiP C0 QSIP C-4 QsiP G2 QsiPC3 Qs c4 asPC5
N INTERRUTTORE CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 CIRCUITO 3 CIRCUITO 4 CIRCUITO 5
Descrizione GENERALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ILLUMINAZIONE PUBBLICA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 70 14 14 14 14 14
CORRENTE (Ib) [A] 112 22 2 2 2 2
TENSIONE V] 400 400 400 400 400 400
COSFI 09 08 09 09 09 08
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO st ] St S ] Si
Curva NC. NC. NG. NC. NC.
Polarita Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
Taglia 250 160 160 160 160 160
Esecuzione SCATOLATO SCATOLATO SCATOLATO SCATOLATO SCATOLATO SCATOLATO
PROTEZIONE In [A] 250 32 32 32 32 2
Im [Al — 600 600 600 600 600
| differenziale [A] - - — — — -
P.d.l. [KA] - 16 16 16 16 16
AUSILIARI
Sigla — FG10M1 FG10M1 FG10M1 FG1OM! FGIOM1
Lunghezza [m] - 150 150 150 150 150
LINEA POSA — 143D 63 130008 143D 63 /3008 1431D 63 /30008 143D 63_/30/0,8 143/D 63 /30008
Sezione [mmaq] 1(4x1X10) 14xiX10) 1{4x1X10) ${4x1X10) 14x1X10)
Portata (1z) [A] - 49 49 49 49 49
TITOLO COMMITTENTE A TORING FILE U_QSIP 00001 FOG1L|O 1 SEG1UE
QS'P = QUADRO SERVIZ' ILLUM I NAZION E PUBBLICA PARK Vice Direzione Generale Servizi Tecnici ELAS: CONTR APPR
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 1012] Torino 028
1 | 2 3 | 4 5 A | I 2




1 2 3 | 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,362 kA - Id: 10 A
CONSEGNA ENTE ¢
DISTRIBUTORE
o
L
2 %
g [kWh o -()
2 X Q
5 d} 5
3 2
g '5—1 id
i
Sigla: 1GP2
Alimentazione:
Icc Max [KA]: 9,362
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 %
Caduta di Tensione [%]: 0,12 2!
Frequenza [Hz]: c 1\ "= - -
Tipo di Quadro: Involucro separato é V
Grado di protezione IP: 65 asPe
Numero moduli: 180
Sigla utenza IGP1 CO
o INTERUTTORE
Descrizione GENERALE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 70 70
CORRENTE (Ib) [A] 112 112
TENSIONE V] 400 400
COSFI 09 03
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO sl sl
Curva N.C. -
Polarita Quadripolare Quadripolare
Taglia 195 -
Esecuzione SCATOLATO -
PROTEZIONE n Al o ~
Im [A] 1.250 -
| differenziale [A] 10-A —
P.d.l. [kA] 16 -
BOBINA DI SGANCIO
RIARMO AUTOMATICO
AUSILIARI
Sigla - -
Lunghezza [m] — 0
LINEA POSA — —
Sezione [mmaq}
Portata (Iz) [A] - —
TITOLO COMMITTENTE o TORIG FILE U_IGP2 00001 FOG1LIO ] SEG1UE
IGP2 - INTERRUTTORE GENERALE PUBBLICA PIAZZA COPERTA Vice Direzione Generale Servisi Tecnici FAS CONTR AP
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucci 4, 10121 Torino
A I 2




1 2 | | 4 5 6 8
— '\ Dati barr%tura: 400/230V - SQHZ - lcc =9,339 kl;- Id: 10 A o
Partenza: C1 __l/
Schema di riferimento: 029
Alimentazione: QUADRIPOLARE
cave [mmql:
Lunghezzalinea[m]: 0
Sigla armonizzata: --- O X X X X X I X
Portata [A]: - \K"@ ‘Q ‘\Q ‘Q ‘\Q “Q % ‘Q
Tipologia linea: CAVO Qs : ;l 'j |:| 'j 'j
5 5 5 5 5 [ HD
Per maggiori dettagli sui circuiti
ausiliari consulare la relazione
tecnica RT6
(s
T
Sigla: QSPC UPS 3F+N 10KVA
Alimentazione:
lcc Max [kAL 9,339
l Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 % // % % %
Caduta di Tensione [%]: 0,12 % %
Frequenza [Hz]: s« 1 ——FFF"" " """ “/|[~"~"—""" """ —"~"~"(|~"~" "~ T T T T T T T T e e e e e e e -
Tipo di Quadro: Involucro separato V \V4 V V \V4
Grado di protez.ione IP: 55 Utenza QSPC C-1 Utenza QSPC C-2 Utenza QSPC C-3 Utenza QSPC C-4 Utenza QSPC C-5 UPS
Numero moduli; 168
Sigla utenza QSPC C0 QSPC C-1 QSPC C2 QSPCC3 QSPC C4 QSPCC-5 QSPC C-5 UPS
. CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 CIRCUITO 3 CIRCUITO 4 UPs uPs CIRCUITO 5
Descrizions ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ILLUMINAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 70 14 14 14 14 14 14
CORRENTE (Ib) [A] 112 22 2 2 2 2 2
TENSIONE I\ 400 400 400 400 400 400 400
COSFI 0.9 09 09 09 08 09 09
CIRCUITO A DOPPIO ISOLAMENTO Sl 8l 8| sl ] 8l sl
Curva NC. NC. N.C. NG. NC. NG,
Polarita Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
Taglia 250 160 160 160 160 160 160
Esecuzione SCATOLATO SCATOLATO SCATOLATO SCATOLATO SCATOLATO SCATOLATO SCATOLATO
PROTEZIONE In [A] 250 32 32 32 32 32 32
Im [A] - 600 600 600 600 600 600
| differenziale [A] - — - - - —_ -
P.d.l. [KA] - 16 16 16 16 16 16
AUSILIARI
Sigla — FG10M1 FG10M1 FG10M1 FG1OM!1 FG10M1
Lunghezza [m] - 150 150 150 150 150
LINEA POSA - 143/D 63_/30/0,8 143/D 63_/3010,8 143/D 63_/30/0,8 143/D 63_/3010,8 143/D 63_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(4x1X10) 1{4x1X10) 1(4x1X10) 1{4x1X10) 1(4x1X10)
Portata (Iz) [A] - 49 49 49 49 49
TITOLO COMMITTENTE o ) FiLE U QSPC 00001 FOG1UO 1 SEG1UE
QSPC - QUADRO SERVIZI ILLUMINAZIONE PIAZZA COPERTA Vie Diesone Generalo S Temer |08 O |
Settore Edifici Municipali DISEGNO
via Meucei 4, 10121 Torino 030
1 I 2 I l 4 5 6 | I 8
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fog. 1 Indice fogli
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fog. 3 Circuito di Potenza

fog. 4 Circuiti di comando e ausiliari (part. 1)
fog. 5  Circuiti di comando e ausiliari (part. 2)
fog. 6 Circuiti di comando e ausiliari (part. 3)

fog. 7 Morsettiera di interconnessione quadri
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DENOMINAZIONE DESCRIZIONE CARATTERISTICHE DENOMINAZIONE DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
52 F Interruttore motorizzato 4 poli senza blocco 250 A Tcap Rele' attuatore telecomando apertura 10A 230Vea
sganciatori termomagnetici & n. 2 blocchi 230 Vca al 48Vee
contatti ausiliari con bobina di sgancio (MX}
ab.cde Interruttori automatici con blocco 100A Tech Rele' attuatore telecomando chiusura 10A 230Vca
contatti di guasto t=32/40 Im=500 al 48Vee
27 Rele' rilevamento mancanza fase tripolare +N 400V ca 43 Commutatore Locale/Distanza/Orologio
64 Rele’ rilevamnto guasto & terra Tens. aus. Fv Portafusibile tripolare a cassetto 1A
230 Vea
74/64(1-2) Rele' ausiliari per comando bobina 1(10A 230Vea) F1 Portafusibile bipolare a cassetto 16A
di sgancio al 48Vcc 2(5A 230Vca)
74/R Rele' ausiliario per comando rirpistino 10A 230Vca F2-F4-F§ Portafusibile bipolare a cassetto 6A
(64) al 48Vce
74 OR Rele' ausiliario ripetirore orologio : 5A 230Vea F3 Portafusibile bipolare a cassetto 10A
al 48Vee
di-d2-d3 Diodi sopprimi-disturbi 1N4007
Fog. 2

uzio RIVAZ -COMA TORIZZATO
QUADRI DISTRIBUZI . NE IN DERIVAZIONE-C NDO MO SP 13/51002
Legenda Componenti 007 fogli .
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PARTE FISSA: Lato quadro (femmina)
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SIGLA QUADRO

DENOMINAZIONE

COLLOCAZIONE

_N°DIS.

SIGLA QUADRO

N°DIis.

IGA1

inferrutfore generale utenza
derivata da contatore
"Alloggia 17

023

IGA2

interruttore generale utenza
dernvata da confatore
“Aloggio 217

025

1GC1

inferruttore generale utenza
denvata da contatore
FLocale di Cufto ¢

007

IGC2

interruttore generale wlenza
dervata da contatore
Locale of Culto 2

009

IGC3

interruttore genersie wenza
derivata da conlatore
Tocale di Cultn 3°

011

IGC4

interruttore generale utenza
derivalz da confatore
Wocale of Cufto 47

013

IGUC

interruttore generale wlenza
derivats da contatore
"Utenze Condominiali”

001

IGU1

inferruttore generale utenza
derivata da contatore "Uffic
1 7

015

IGU2

interrutiore generale utenza
darivata da confatore "Utficl
g!}

017

IGU3

mterruttore generale utenza
denvata da contatore "Uffic/
31’

019

IGU4

interruttore generale utenza
derivata da condatore "Uffic
4#

021

IGP1

interruttore generale
Huminazione pubblica
parcheggi

027

IGP2

interrutiore generale
Hluminazione pubblica
pazza copenta

029

QLCT

quadro focale di culto 1

008

QLCZ

guadro focale o cuffo 2

010

QLC3

guadro locale di cuffo 3

012

QLC4

guadro focale di cuffo 4

0000w 0w o W 00 0 W 0o W o o o

014

DENOMINAZIONE QQLLOQAZ!ON’E

QUA1T quadrg zii"; z’D ;ifgmmm D 016

Q UA2 quadro g;isj; ; iifgzafazémi D 018
QUA3 quadro ;}g;i:} ; iﬁsﬁfaziﬁ,ﬁi D 020
QUA4 quadro ;f:}gifg ‘; iﬁgmmm’ D 022

quadro di distribuzione
QGUC generale per utenze B 002
Condominiali

QUCA quadro smdzmmma‘e srala B 003
QUCEB quadro :cmcigmffnfaie acala B 004
qure | “wnpmeen | N | oos
QscT | M s A 006
QSIP quado se;}zxgi} gif;mma Zione A 028
osee |"iipiz) B | o
QXA1T quadro i;j; ﬁa z&en&@m A bordo macching
QX AZ quadro ﬁcizf j gc:en sore A hordo macching
QXA3 guadro gég;; écensare A bordo macching
QXCT guadro b.m. centrale termica A borde macching
QXEr | raiobn o E oo
QX EZ Qifg gﬁ;gv ;:}ge E bordo macching
QXRF quadro di rifasamento A bordo macching
QXUT guadro b.m. trattamento aria A fBorde macching
YAT guadro alloggio 1 C 024
QYAZ guadro alloggio 2 D 026
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