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FLENCO LAVORAZION
OPERE EBELETIRICHE

-Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e
relativi accessori (custodie, staffe di sostegnoecc.), degli apparec.
llluminanti, sensori fumi, furto e similari, compreso il trasporto dei
materiali di risulta ed il ripristino.

-Fornitura e posa in opera di plafoniere industriali con coppa e corpo in
policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco;

IP-65 plaf. 1x36 W con corpo e coppa in policarbonato,

in sostituzione dei corpi illuminanti non funzionanti.

-Fornitura e posa in opera di plafoniere industriali con coppa e

corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco;
IP-65 plaf. 2x18 W con corpo e coppa in policarbonato in sostituzione
dei corpi illuminanti non funzionanti.

-Fornitura e posa in opera di plafoniere industriali con coppa e

corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco;
IP-65 plaf. 2x36 W con corpo e coppa in policarbonato in sostituzione
dei corpi illuminanti non funzionanti.

-Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti lineari normali;
grado 2; T 8, diametro 26 mm; attacco bi spina normale g 13 lampada

fluorescente lineare T8 di qualunque tipo, in sostituzione dei corpi illuminanti

non funzionanti.

-Fornitura e posa in opera di alimentatori per lampade fluorescenti

del tipo ferromagnetico rifasato per qualunque lampada fluorescente in

sostituzione di quelli non funzionanti.

-Fornitura e posa in opera di Starter , portastarter e morsettiere in
sostituzione di quelli non funzionanti.

-Fornitura e posa in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di
emergenza indirizzabili con: corpo in materiale plastico, schermo

in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati ,

plaf. emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h in sostituzione dei corpi
illuminanti di emergenza non funzionanti.

-Fornitura in opera di sistema per 'alimentazione di un corpo illuminante
in parallelo ad un punto luce gia Alimentato, in tubo PVC a vista punto

luce in parallelo.

-Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare tipo

FTG100M1 06/1 kV 1 x 35compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.

-Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido IP 65 D. 25 mm,

serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma,
resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili

a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086

(CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione minimo IP 65,
completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili,
supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione

delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.

-Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro zincato rigido D. 25 mm non
filettato , per impianti elettrici, con grado di protezione minimo IP 65, completa
curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la sola

fornitura dei raccordi.

-Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o passaggi di tubazioni,
canali, ecc., certificata in opera a norma di legge, rifilatura del materiale in
eccesso da entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere accessorio

alla lavorazione e mezzi d'opera per la sigillatura dei fori di passaggio.
portafusibile estraibile dall'esterno, rele' termico con fusibile a 72 °C,

leva di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolu-brificanti, fine corsa
elettrico, profondita' dimm. 300, sino Dmq. 135, per serrande tagliafuoco tra

autorimessa e piscina

-Fornitura in opera di componenti individuali per sistema convenzionale ,
sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo convenzionale di sensore termico
di massima temperatura 58/82 gradi, per sostituzione di sensori rivelazione

incendio.

-Provvista e posa in opera diserrande tagliafuoco, con certificazione, classe
di resistenza al fuoco REI 120, perinstallazione sia a canale che a muro,
con involucro eparti di comando in lamiera di acciaio zincato 20/10, pala

con interposta ceramica amianto, di-spositivo portafusibile estraibile
dall'esterno, rele' termico con fusibile a 72 °C, leva di ritorno manuale,
cuscinetti in bronzo autolu-brificanti, fine corsa elettrico, profondita'

dimm. 300, sino Dmq. 135, per serrande tagliafuoco tra autorimessa e piscina.

-Provvista e posa in opera di servocomando a due posizioni, elettromeccanico
per serranda taglia- fuoco con dispositivo di ritorno in mancanza di tensione.
protezione da sovraccarico elettrico. Custodia in alluminio pressofuso IP54
con cavo di collegamento elettrico e squadra di ancoraggio,per serrande

tagliafuoco tra autorimessa e piscina.
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