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DISPENSORE A PICCHETTO  ISPEZIONABILE
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COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA

PICCRETTI DI TERRA

SCARICATORE DI' SOVRATENSIONE

Quadro di Telefonia e Dati

Predisporre solo gli spazi

NOTE

1— lcc presunta al punto di consegna AEM
trifase lcc= 20kA

monofase Icc=

1— 1 conduttori di
connetono i collettori di terra ubicati nei quadri secondari con i collettori di terra da realizzarsi al piano
interrato  in corrispondenza delle colonne montanti (vedi dis. impianto di terra).

protezione , della stessa sezione del conduttore di fase e dello stesso tipo (nota 3),

2— 0Ogni quadro elettrico conterrd un collettore equipotenziale da cui saranno derivati tutti i conduttori di
protezione ed i collegamenti equipotenziali del settore servito.

In considerazione della presenza di interruttori diferenziali selettivi la resistenza di terra dovrd essere minore in

relazione al pid alto valore di corrente differenziale presente.
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