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SCHEMA TIPICO CONTROLLO STATO INTERRUTTORI DA SUPERVISIONE
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SCHEMA TIPICO COMANDO DA UNITA’ DI CONTROLLO DIGITALE
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NOTE :

QUADRO ELETTRICO A CUI FA CAPO IL CIRCUITO D’ILLUMINAZIONE
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N. DEL CIRCUITO D'ILLUMINAZIONE

N. DEL CIRCUITO DI ACCENSIONE

Circ.
Acc. | X
TABELLA NEI

N. DEL CIRCUITO DI ACCENSIONE UTILIZZATO

LOCALI

— Numerazione delle lampade e dei dispositivi di comando (interruttori e pulsanti)

— Se l'accensione

dell’accensione;

X=Y NUMERO DEL CIRCUITO DI ACCENSIONE (SI OMETTE)

/ NUMERO DEL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE

una sola per quel circuito si omette la numerazione

— Le lampade di emergenza autoalimentate sono numerate con lo stesso numero
del circuito normale e fa capo alla stessa protezione del rispettivo circuito

normale;

— L’illuminazione delle Uscite di Sicurezza fa capo a protezione distinta.
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