Direzione Servizi Tecnici per I'Edilizia Pubblica
Servizio Edilizia per la Cultura

OPERE DI RECUPERO E RISISTEMAZIONE DELLA ROTONDA DEL TALUCCHI
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PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile Unico di Procedimento e Dirigente del Servizio Arch. Rosalba Stura

Progettista per le opere architettoniche e di restauro Arch. Angela Fusco

Progettista per le opere strutturali Ing. Elena Grillone

Progettista per le opere impiantistiche Ing. Alfonso Fama

Progettista per gli aspetti della prevenzione incendi Ing. Fabrizio Passantino

Progettista per le opere della sicurezza Geom. Gianni Chiamberlando

Supporto tecnico al progetto per gli aspetti architettonici Arch. Manuela Castelli

Supporto tecnico al progetto per gli aspetti strutturali Ing. Dario Tibone

Collaboratore per le opere architettoniche Geom. Bartolo Saullo

Collaboratore per le opere strutturali Geom. Luigi Balice

Collaboratore per le verifiche sullo stato di fatto, rilievi Geom. Paolo Copparoni

e per le opere di restauro

Collaboratore per le descrizioni capitolari e dettagli costruttivi| Geom. Claudio Mastellotto

. . P.l. Francesco Ferrari
Collaboratori per le opere impiantistiche o
P.l. Maurizio Genovese

Collaboratore per le ricerche storico-artistiche Dott.ssa Maria Paola Soffiantino

Supporto specialistico al progetto per la redazione della Dott.ssa Barbara Rinetti

scheda di restauro

IMPIANTI ELETTRICI

coasoratol  IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
1:100 PIANTA PIANO SOTTOTETTO

EO6-05P

SCALA PLOT EMISSIONE REVISIONE DISEGNATORE

\_ . \_ O Novembre 2014 Novembre 2015 P.I. Genovese Maurizio

LEGENDA Dtl SIMBOLI

(RO) RIVELATORE QTTICO DI FUMO

(ROC) RIVELATORE OTTICO DI FUMO NEL CONTROSOFFITTO/nascosto

PULSANTE MANUALE SOTTOVETRO

CONTATTO MAGNETICO

RILEVATORE DI CALORE PUNTIFORME VELOCIMETRICO

RIVELATORE DI GAS

RIVELATORE DI FUMO NEI CANALI D'ARIA

LOCALE DOTATO DI SPEGNIMENTO A GAS

SPECCHIO RIFRANGENTE

(RL2) RIVELATORE OTTICO LINEARE (TRASMETTITORE E RICEVITORE)

RIVELATORE OTTICO LINEARE (TRASMETTITORE E RICEVITORE)

DISPOSITIVO SEGNALAZIONE INTERVENTO RILEVATORE "NASCOSTO” (o nel controsoffitto)
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DISPOSITIVO CONTROLLO CHIUSURA PORTE E FINESTRE

DISPOSITIVO MANUALE DI SPEGNIMENTO IN SCATOLA CHIUSA A CHIAVE

CENTRALE DI ZONA
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SEGNALATORE OTTICO ACUSTICO DI ALLARME

UTA.

UNITA" TRATTAMENTO ARIA

Posslblle presenza
di canna fumaria

Finestra per
tettl apribile

Posslkile presenza
di canna fumario

Filo muratura perimetrale
cordolo perimetrale In ca.

Finestra per
tettl apribile

Posslblle presenza
dl canna fumario

Catena Iincassata
nella muratura

Finestra per
tettl aprbie

Canna fumarla

Flo muratura perimetrale
cordolo perimetrale In c.a.

Nuova scaletta met

Canna fumarla

atena visiblle nel varco

511-b

Finestry
tettli-

Ce)
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+17.73 ca. %

Varco ampliato per ppssagglo
attraverso muratura R —

Finestra per
tettl apribile

Botola con sportello per
accesso ol sottotetto

! W 511-a

Finestria per N
tettl 4 Motola L T e e

# +17.70 ca.

ﬂ +17.70 ca.
(-

Catena Incassata
nella muratura

Canna fumarla

Canne fumarle

Canna fumarla

Finestra per
tettl apribile




