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SIMBOLO DESCRIZIONE
_Hﬂ_ Quadro elettrico

o Canalina di pvc 80x20 mm

Tubazione incassata

me-m_
o m Tubazione in vista
(O] Cassetta di derivazione
_M_ Numero di riferimento centralino di alimentazione
= Numerazione cavo dorsale di alimentazione (Esistente)

Plafoniera led 2x22W tipo F2

Plafoniera led 1x18W tipo F1

Plafoniera led 2x58W

Plafoniera di sicurezza 1x18W accesa in emergenza

Pulsante entro contenitore IP 44

gx./ Canalizzazioni asc/disc/passante
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E Plafoniera di sicurezza SA con pittogramma
o
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NOTA ESPLICATIVA

Tutti i centralini elettrici che attualmente sono collocati all'interno

del vano scala saranno rimossi e ricollocati all'interno dei locali

attigui, i restanti componenti saranno rimossi oppure, se necessari,

verranno ricollocati in posizioni idonee.
Gli impianti elettrici esistenti dovranno essere sottesi ai centralini

di nuova installazione

Quadro elettrico QL Tipico uffici

PIANTA PIANO INTERREATO

3{1x6) NO7GIK Dati barrgtura: 230V — 50Hz
O
QS0 al Q2
3
p)
Id Id
4 Y 4
Utenza Utenza
LUCE-FM-Fan.coils PC
2x 32 2x 16 2x 16
0,03 - AC 0,03 - A
3(1x4) NO7GOK 3(1x4)NO769K

Tavola valida
solo per I'impianto elettrico

PIANTA PIANO TERRENO

Quadro elettrico esistente
entro vano REl 120 certificato
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Stacco 3(1x6)NO7GIK
in tubo incassato diam 32|

Punto di raccordo
con tubazione esistente
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Punto di raccordo
con tubazione esistente

in tubo incassato diam 32
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Stacco 3(1x6)ND7GIK
in tubo incassato diam 32
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Quadro elettrico esistente.
entro vano REI 120 certificato

PIANTA PIANO AMMEZZATO

1111 _j

Stacco 3(1x6)NO7GIK
in tubo incassato diam 32

Punto di raccordo
con tubazione esistente
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Luce ord. cavo J3(1x2,5)NO7GIK
Luce em. cavo 3(2x2,5)NO7GIK
in tubo m:onL&o diam 32
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Stacco 3(1x6)NO7GIK
in tubo incassato diam 32 Punto di raccordo
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PIANTA PIANO THRZO0

PIANTA PIANO QUARTO
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PIANTA PIANO SECONDO

Quadro elettrico esistente.
entro vano REI 120 certificato
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LOCALE TECNICO
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FINE CORSA ASCENSORE
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PIANTA PIANO QUINTO




